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Kurzfassung 
Zwischen 1993 und 1997 wurden 50 kleine netzgekoppelte Photovoltaikanlagen in 
Sachsen im Rahmen des 1000-Dächer-Photovoltaik-Programms systematisch untersucht. 
Neben der kontinuierlichen Auswertung der monatlichen Einstrahlung und der 
Energieerzeugung wurden alle Anlagen mittels eines PV-Anlagen-Analysators vermessen. 
An 5 Anlagen wurde ein erweitertes Messprogramm durchgeführt. 
Die mittlere jährliche Einstrahlung auf geneigte Dachflächen in urbanen Gebieten Sachsens 
wurde zu 1050 kWh/mz bestimmt. Davon fallen 75 % während der Tageslastspitzen im 
Sommerhalbjahr an. Die ermittelten Kennlinien der eingesetzten Hauptkomponenten 
(Module, Wechselrichter) wichen teilweise erheblich von den Datenblattangaben ab. Gut 
ausgelegte und installierte Anlagen können bei einem Performance Ratio von 80 % einen 
jährlichen Ertrag von 840 kWh/kWp bringen. Künftig sollten Anlagen im kleinen 
Leistungsbereich (bis 5 kWp) als Einstranganlagen errichtet werden. Der Energieverbrauch 
der einbezogenen Haushalte war überraschend hoch. Bei solaren Deckungsgraden von 
etwa 100 % konnten nur 25 % des erzeugten Stromes direkt in  den Haushalten 
verbraucht werden. Bei Deckungsgraden von kleiner 20 % erreichte der 
Direktnutzungsgrad etwa 7 0  %. 
Summary 
Fifty small grid connected PV systems were systematically investigated between 1993 
and 1997 in the frame of the 1000-Roof-Photovoltaic-Programme in Saxony. A 
continuous monitoring of the monthly irradiation and energy generation as well as special 
investigations using a new PV-system-analyzer were performed. Additionally, an 
extensive measuring Programme was realized a t  5 PV systems. 
The mean annual irradiation on roofs in urban regions of Saxony was estimated to  be 
1050 kWh/m2. About 70  % of this energy is available during the daily load peaks of the 
public grid in the Summer months. The estimated characteristics of the main components 
(modules, inverters) partly showed remarkable differencies to  the nominal values. A well 
designed and installed small PV system can reach a performance ratio of 80  % and can 
generate a yield of 840 kWh/kWp. Future small PV systems lup to 5 kWJ are suggested 
to  be designed as one-string-systems. The energy consumption of the participating private 
households was surprisingly high. A solar fraction of about 100 % corresponds with a 
direct use of the solar energy of only 25 %. The direct used solar energy increases up to 
7 0  % only at small solar fractions ( < 20 %). 
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1 . Einleitung 
Im September 1990 begann mit dem "Bund-Länder-1 000-Dächer-Photovoltaik-Programm" 
der weltweit größte Breitentest von netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen 111. Das 
Programm sah die Förderung der Erprobung von kleinen (d. h. 1-5 kW, ) Photovoltaik- 
Anlagen auf Dächern von Ein- und Zwei-Familienhäusern vor, Nach Erweiterung des 
Programms auf die neuen Bundesländer im Sommer 1991 war die Förderung von 2250 
Anlagen vorgesehen. 
Insgesamt wurden in Deutschland bis Mitte 1995 2029 Anlagen mit einer gesamten 
installierten Leistung von 5,3 MW, errichtet [ZI. Damit verdoppelte sich die Leistung der 
netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland in diesem Zeitraum. Zum Einsatz 
kamen unterschiedlich konzipierte Anlagen unter Nutzung einer Vielzahl von Komponenten 
europäischer Hersteller. Allein in Sachsen wurden 150 Anlagen mit einer Leistung von 
520 kW, errichtet, in denen Module von 8 verschiedenen Herstellern und Wechselrichter 
von 9 Firmen verwendet wurden [31. 
Originärer Bestandteil des Programms war die Durchführung von begleitenden Mess- und 
Auswerteprogrammen. Danach wurden im Rahmen eines Standard-Messprogramms die 
monatlichen Energiebilanzen aller Anlagenbetreiber erfaßt [41. Ein gesondertes Intensiv- 
Meßprogramm war auf 100 Anlagen beschränkt und diente der zeitlich hochaufgelösten 
Erfassung des Energieflusses in den ausgewählten Photovoltaik-Anlagen sowie im Haus- 
halt der Anlagenbetreiber [51. Beide Programme wurden durch das FhG-ISE Freiburg 
durchgeführt. 
Nach dem Ende der Installation der Anlagen (Ende 1994) wurden -im Auftrag des BMBF- 
die wissenschaftlichen Programme zur Untersuchung des Anlagenverhaltens ausgedehnt. 
Daran waren Mitarbeiter von IST Augsburg, ISFH Hameln/Emmerthal, TÜV Rheinland Köln 
und dem Forschungszentrum Rossendorf mit spezifischen Aufgaben beteiligt. Diese 
Programme zielten insbesondere darauf ab 
- durch systematische Inspektionen der Anlagen Aussagen über die Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer der eingesetzten Komponenten zu gewinnen und 
spezifische Anlagenparameter (z.B. Generatorleistung) zu bestimmen sowie Ursa- 
chen für Mindererträge zu ermitteln. 
Durch das Forschungszentrum Rossendorf, Institut für Sicherheitsforschung, wurden 
zwischen 1995 und 1997 an 50 ausgewählten Anlagen in Sachsen Untersuchungen im 
Rahmen dieses Langzeitmessprogramms durchgeführt. Die Aufgaben umfaßten im Ein- 
zelnen: 
- Abwicklung und Auswertung eines erweiterten Standard-Messprogramms, 
- Durchführung von Anlageninspektionen entsprechend einem mit dem TÜV Rhein- 
land abgestimmten Plan, 
- Vermessung der Anlagen mit einem neu entwickelten Anlagenanalysator und 
Ermittlung der Kennlinien der Generatoren und Wechselrichfer, 
- Gesamtbewertung des Programms. 
Der vorliegende Bericht faßt die im Rahmen dieser Langzeituntersuchungen im 
Forschungszentrum Rossendorf erzielten Resultate zusammen. Er ist Teil des Wissen- 
schaftlichen Abschlußberichtes zum "Bund-Länder-1 000-Dächer-Photovoltai k-Programm". 
In den Kapiteln 2 und 3 werden die Ergebnisse des erweiterten Standardmessprogramms 
sowie der Anlageninspektionen dargestellt. Ausgehend vom Entwicklungsziel wird im 
Kapitel 4 der Aufbau und die Funktion des weiterentwickelten PV-Anlagen-Analysators 
vorgestellt. Auf einige Lösungen wird im Detail eingegangen. 
Die Ermittlung der STC-Kennlinien von PV-Generatoren aus Vorortmessungen wird im 
Kapitel 5 behandelt. Neben methodischen Fragen wird auch auf die dabei auftretenden 
Fehlerquellen eingegangen. Die Auswertung der Ergebnisse der STC-Leistungsbestimmung 
führt auch zu einer Neubewertung der Resultate des Standardmessprogramms. 
Im Kapitel 6 sind Ergebnisse zum Betriebsverhalten der eingesetzten Wechselrichter 
zusammengefaßt. 
2. Ergebnisse des Standard-Messprogramms 
2.1 Anlagen und verfügbare Daten 
Aus den zwischen Anfang 1992 und Ende 1994 in Sachsen errichteten 150 PV-Anlagen 
wurden zur Langzeitüberwachung zunächst 50 Anlagen ausgewählt. Kriterien für die 
Auswahl waren: 
W Berücksichtigung der wesentlichen im Programm eingesetzten Hauptkomponenten 
(Module und Wechselrichter), 
W Regional ausgewogene Verteilung der Standorte sowie Neigung und Ausrichtung 
der PV-Generatoren, 
W Berücksichtigung verschiedener Montagetechnologien (insbesondere auch Dachin- 
tegration der Generatoren), 
- bisherige Ergebnisse der Anlagen, 
- Kooperationsbereitschaft der Anlagenbetreiber. 
Im Bild 2.1 sind die Standorte der ausgewählten Anlagen dargestellt, Tabelle A l  im 
Anhang enthält die für die Auswertung wesentlichen Angaben aller Anlagen. 
Bild 2.1 : Anlagenstandorte des Langzeitmeßprogrammes in Sachsen 
Von den ausgewählten Anlagen wurden 15 im Jahr 1992 errichtet und konnten somit 
über einen Zeitraum von 5 Jahren beobachtet werden, zusammen mit den im Jahr 1993 
errichteten Anlagen standen 28 Anlagen für 4-jährige Messreihen zur Verfügung. 
Die meisten europäischen Modulhersteller waren jeweils mit mehreren Anlagen vertreten, 
ebenso wurde ein breites Spektrum von Wechselrichtern erfaßt. Neben den technischen 
Daten der PV-Anlage enthält Tabelle A l  auch Angaben zur Art des Gebäudes sowie zur 
Größe der jeweiligen Haushalte. 
Mehr als 20 der untersuchten Anlagen wurden mit zusätzlicher Messtechnik ausgerüstet. 
In den meisten Fällen kamen einfache, in Generatorebene montierte NES-Solarstrahlungs- 
messer mit nachgeschalteten Integratoren (Typ SI 161 ) zum Einsatz [61. Sie ermöglichten 
die Ermittlung der monatlichen Einstrahlung auf die Generatorfläche. An fünf Anlagen (vgl. 
Bild 2.1) wurden Datenlogger des Typs Thies DL 15 C71 zur zeitlich hochaufgelösten 
Messung der Einstrahlung und der photovoltaisch erzeugten Energie eingesetzt. Die über 
10 Minuten gemittelten Werte wurden monatlich über Modem abgerufen. 
Tabelle 2.1: Verfügbarkeit der Messdaten 
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An jeder Anlage befanden sich 3 Wechselstromzähler zur Erfassung des von der PV- 
Anlage erzeugten sowie des in das öffentliche Netz eingespeisten bzw. von dort bezoge- 
nen Stromes. Die Messwerte (Zählerstände und Solarintegrator) wurden monatlich von 
den Anlagenbetreibern selbst abgelesen, auf eine vorbereitete Postkarte eingetragen und 
nach Rossendorf zur Auswertung gesandt. Diese Verfahrensweise garantiert keine voll- 
ständige und fehlerfreie Übermittlung der Daten, bei etwa 20 % der monatlich eingehen- 
den Daten waren Rückfragen bzw. Korrekturen erforderlich. Unter Berücksichtigung dieser 
Umstände ist die letztlich erreichte Datenverfügbarkeit (Tabelle 2.1 ) mit durchschnittlich 
95 % erstaunlich. 
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2.2 Soiare Einstrahlung 
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In Wahnsdorf bei Dresden wird seit einigen Jahrzehnten die Global- und die Himmels- 
strahlung gemessen I81, die Messreihe gehört damit zu den längsten in Deutschland 
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verfügbaren Datensätzen. Die Daten können -abgesehen von Gebirgslagen- als repräsen- 
tativ für ganz Sachsen angesehen werden. 
Abweichend vom meteorologischen Sprachgebrauch wird im vorliegenden Bericht auch 
die gesamte auf eine geneigte Fläche (den PV-Generator) ei~nfallende Strahlung als Global- 
strahlung bezeichnet. Für die auf die Fläche bezogene aktuelle Strahlungsleistung wird der 
Begriff Bestrahlungsstärke verwendet, das Integral über die Bestrahlungsstärke ergibt die 
(auf einen bestimmten Zeitraum bezogene) Einstrahlung. 
Für die mittlere jährliche Einstrahlung in Dresden-Wahnsdiorf werden in der Literatur -je 
nach konkretem Betrachtungszeitraum- unterschiedliche Werte angegeben (8,9,101. Die 
unlängst vom Deutschen Wetterdienst veröffentlichten Daten für den Zeitraum 1950 bis 
1990 181 können sicher als die belastbarsten Werte angesehen werden. Danach liegt die 
jährliche Einstrahlung bei 101 0 kWh/m2. 
I 
Jan Feb Mär Apr Mal Jun Jul ~ u g  Sep Oki Nov De 
Bild 2.2: Mittelwerte der monatlichen Einstrahlung in Dresden Wahnsdorf im 
Zeitraum 1950-1 990 und im Zeitraum 1993-1 997 
Im Bild 2.2 wird die monatliche Einstrahlung von Wahnsdiorf in diesem Zeitraum mit den 
Daten zwischen 1993 und 1997 (entsprechend dem Zeitraum des Messprogramms) 
verglichen. Die beiden Mittelwerte der solaren Einstrahlung unterscheiden sich um 5 % 
zugunsten des Untersuchungszeitraumes. Stärkere positive Abweichungen treten vor 
allem in den Monaten Juli und August auf. 
Die Variation der monatlichen Einstrahlung von Wahnsdorf im Untersuchungszeitraurn 
1993 bis 1997 ist im Bild 2.3 dargestellt. Während die Jahre 1993 und 1997 im Ver- 
gleich zum langjährigen Mittel als einstrahlungsreich einzuschätzen sind, war das Jahr 
1996 einstrahlungsarm. Die starke Variabilität der Einstrahlung insbesondere in den 
Sommermonaten ist auffällig. 
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Bild 2.3: Saisonaler Verlauf der Einstrahlung in Dresden Wahnsdorf 
im Zeitraum 1993-1 997 
In Tabelle A2 im Anhang sind die an den einzelnen PV-Anlagen in Generatorebene gemes- 
senen jährlichen Einstrahlungen zusammengestellt. Da aus unterschiedlichen Gründen (2.B. 
regional ausgewogene Verteilung) bis in das Jahr 1995 Solarimeter zwischen verschiede- 
nen Anlagen ausgetauscht wurden, sind die entsprechenden Ergebnisse bis 1995 noch 
lückenhaft. Überraschenderweise entsprechen die übler alle verfügbaren Standorte 
gemittelten jährlichen Einstrahlungen in den Jahren 1995 bis 1997 praktisch den für die 
horizontale Einstrahlung in Dresden-Wahnsdorf ermitteltein Werten ! 
Auch im monatlichen Verlauf (Bild 2.4) zeigen die über alle Anlagen gemittelten Einstrah- 
lungen einen zu Bild 2.3 weitgehend analogen Verlauf. Der Mittelwert der Einstrahlung 
über alle Anlagen im Untersuchungszeitraum (1 057 kWh/m2) unterscheidet sich praktisch 
nicht von demjenigen der Wahnsdorfer Messungen (1 063 kWh/m2). 
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Bild 2.4: Gemittelter Verlauf der monatlichen Einstrahlung in Generator- 
ebene aller mit Solarimetern ausgerüsteten Anlagen in den 
Jahren 1993-1 997 
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Aus Messungen und theoretischen Modellen 11 1 ,I 21 ist bekannt, daß die Einstrahlung auf 
in südliche Richtungen ausgerichtete und zwischen 30 und 50 Grad gegen die Horizontale 
geneigte Flächen etwa 10 - 17 % größer ist als auf die Horizontale. Diese Aussage wird 
auch durch Messungen des I-MAP bestätigt: I m  Mittel war die jährliche Einstrahlung von 
100 vermessenen Anlagen in Generatorebene um 16 % größer als die an den gleichen 
Standorten gemessenen Einstrahlungen in der horizontalen Ebene 11 31. Wenn dennoch - 
wie hier gefunden- ein Mittelwert aus vielen Messungen an geneigten Flächen nur zu 
Werten entsprechend der Einstrahlung an einem vergleichbaren Standort in der Horizontale 
führt, so müssen andere Effekte eine wichtige Rolle spielen. 
Eine mögliche Erklärung für die beobachteten Befunde liegt in  den unterschiedlichen 
Messbedingungen beim DWD einerseits und den PV-Anlagen andererseits. Die Messungen 
des DWD werden an idealen, d.h. insbesondere horizontfreien Standorten durchgeführt. 
Dies und professionelle Betreuung ermöglichen weitgehend optimale Erfassung der 
terrestrischen Globalstrahlung. Die Messungen an den PV-Anlagen erfolgten dagegen in 
realen städtischen oder ländlichen Umgebungen in 5 bis 7 m Höhe entsprechend der 
Dachhöhe. Neben einer häufig auftretenden Horizontabschirmung durch Bebauung und 
Bewuchs (vgl. Bilder B1 bis B4 im Anhang) tragen -zumindest zeitweise- auch lokale 
Abschattungen zur Verringerung der Einstrahlung bei. Offensichtlich liegt dadurch bereits 
an diesen realen Standorten die horizontale Einstrahlung um etwa 10-1 5 % unter der 
Einstrahlung an idealen Messstandorten. Dieser Verlust wird durch die entsprechend der 
Dachorientierung bestimmte Generatorausrichtung in etwa wieder kompensiert, so daß die 
in Generatorebene gemessene Einstrahlung gleich der unter idealen Bedingungen gemesse- 
nen horizontalen Einstrahlung wird. Diese Erklärung wird ebenfalls durch die bereits 
erwähnten I-MAP-Ergebnisse gestützt: Im Mittel wurden 1995 an 100 über Deutschland 
verteilten Anlagenstandorten mit 91 8 kWh/mz für die Einstrahlung in der Horizontalen ein 
deutlich unter dem Mittelwert aus 30 DWD-Stationen für die Horizontale liegender Wert 
(1 052 kWh/mz, nach [I 41) ermittelt . 
Falls diese Aussage durch weitere systematische Messungen bestätigt wird, ist grund- 
sätzlich an solchen Standorten -bedingt durch die verschlechterten Einstrahlungsbedingun- 
gen in urbanen Gebieten- mit entsprechend geringeren Erträgen bei hier installierten PV- 
Anlagen zu rechnen. 
Die räumliche Verteilung der Solarimeter an den PV-Anlagen kann genutzt werden, um die 
räumlichen Einstrahlungsverhältnisse über Sachsen genauer zu charakterisieren. In Bild 
2.5 sind Anlagenstandorte mit  einer jährlichen Einstrahlung in Generatorebene von mehr 
als 1 100 kWh/mz fett  und Anlagen mit einer Einstrahlung von weniger als 1000 kWhlm2 
mit  einem quadratischen Stern gekennzeichnet. Hohe Einstrahlungen traten im wesentli- 
chen in der Region Zentralsachsen auf. Niedrige Einstrahlu~ngen wurden in der Nähe von 
GroBstädten (Leipzig, Chemnitz), in Gebirgslagen sowie in den bewaldeten Regionen der 
Niederlausitz gemessen. An der Anlage Pfaffengrün im Vogtland wurde eine Einstrahlung 
von über 1 1  00 kWh/mz registriert. Im Nachbarort Treuen dagegen befindet sich ein 
Solarimeter mi t  wesentlich niedrigerer Einstrahlung, Eine mögliche Erklärung hierfür ist die 
Reduktion der Einstrahlung an der Anlage Treuen durch naheliegende Gebäudeteile und 
eine stärkere Ausrichtung nach Osten. Somit kann auch in der Region Vogtland von 
überdurchschnittlicher solarer Einstrahlung ausgegangen werden. Für die übrigen Gebiete 
Sachsens wurden Einstrahlungen zwischen 1000 kWh/m2 und 1 100 KWhJm2 in Genera- 
torebene gefunden. 
Bild 2.5: Einstrahlung in Generatorebene an verschiedenen Standorten 
in Sachsen (Mittelwerte aus den Jahren 1994-1 997) 
Die mit hoher zeitlicher Auflösung (10-Minuten-Mittelwert) durchgeführten Untersu- 
chungen an 5 Anlagen ermöglichten auch die Ermittlung energiewirtschaftlich relevanter 
statistischer Eigenschaften der Solarstrahlung. Die ausgewählten Anlagen waren regional 
gleichmäßig über Sachsen verteilt. Die Südausrichtung der Generatoren dieser Anlagen lag 
im Bereich -40° bis 35O, die Neigung lag zwischen 41 O und 54O. Sie können insofern als 
repräsentativ für geeignete Dachflächen (nicht nur in Sachsen !) angesehen werden. 
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Bild 2.6: Jahresdauerlinien der Bestrahlungsstärke in Generatorebene im Jahr 1996 an 
5 Standorten in Sachsen 
Im Bild 2.6 sind die Jahresdauerlinien der Bestrahlungsstärke an den 5 Standorten im Jahr 
1996 dargestellt. Danach traten Bestrahlungstärken größer als 700 W/m2 an etwa 500 
Stunden im Jahr auf, etwa 2000 Stunden jährlich liegt die Bestrahlungsstärke über 200 
W/m2. Wird die Schwelle der nutzbaren Bestrahlungsstärke bei 50 W/m2 gesetzt, so gibt 
es zwischen 2800 und 3200 nutzbare "Sonnenscheinstunden". 
Interessant ist auch die Verteilung der Einstrahlung in Abhängigkeit von der 
Bestrahlungsstärke. Im Bild 2.7 ist die über die 5 Anlagen gemittelte Häufigkeitsverteilung 
für das Jahr 1996 dargestellt. Die Einstrahlung pro 10-W-Klasse der Bestrahlungsstärke ist 
danach zwischen 50 W/m2 und 950 W/m2 mit 10 kWh/m2 nahezu konstant, ein geringer 
Anstieg deutet sich zwischen 500 W/m2 und 800 W/rn2 an. Oberhalb von 950 W/m2 fällt 
die Einstrahlung rasch ab, weniger als 1 % der gesamten Einstrahlung entfallen auf 
Bestrahlungsstärken größer als 1050 W/m2. Diese Ergebnisse stimmen mit anderen 
Veröffentlichungen überein 11 51. 
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Bild 2.7: Abhängigkeit der Einstrahlung von der Bestrahlungsstärke im Jahr 1996 
(Mittelwert aus 5 Standorten in Sachsen) 
Von besonderer energiewirtschaftlicher Bedeutung ist die Frage der Synchronität der über 
dem Gebiet Sachsens einfallenden Strahlung. Dies gilt besonders im Somrnerhalbjahr, in 
welchem mehr als 213 der gesamten jährlichen Einstrahlung auf geneigte Flächen auf- 
treten. Im Bild 2.8 sind die im Zeitraum 1.5.96 bis 3 1.8.96 an den 5 Standorten gemesse- 
nen täglichen Einstrahlungen dargestellt. Eine hohe Synchronität ist zwischen allen 
Standorten feststellbar - die tägliche Einstrahlung über Sachsen ist praktisch nicht entkop- 
pelt. Energiewirtschaftlich bedeutet dies, da13 bei künftig denkbarem massenhaften Einsatz 
von Photovoltaik für einstrahlungsschwache Tage (2.B. 9.7.96 in Bild 2.8) faktisch die 
gesamte Leistung in anderen Kraftwerken vorgehalten werden mui3. Eine Veraligemeine- 
rung dieses Ergebnisses unter Einbeziehung von Standorten in ganz Deutschland bedarf 
gesonderter Untersuchungen. 
Tag 
Bild 2.8: Tägliche Einstrahlung an 5 Standorten in Sachsen, Sommer 1996 
2.3 Erträge und Performance Ratio 
Zum Vergleich der Erträge unterschiedlicher PV-Anlagen ist es üblich, die erzeugte Ener- 
giemenge E„ auf die STC-Leistung des Generators P, zu beziehen. Diese Größe wird als 
spezifischer Ertrag bzw. Final Yield Y, bezeichnet: 
Grundsätzlich muß noch angegeben werden, in welchem Zeitabschnitt (Tag, Monat, Jahr) 
die jeweilige Energiemenge erzeugt wurde. Für den Fall eines Jahres entspricht der Final 
Yield dem in der Kraftwerkstechnik üblichen Begriff der Vollaststundenzahl. Die Vollast- 
stunden sind die Anzahl von Stunden, die eine Anlage mit voller Leistung arbeiten müßte, 
um den tatsächlich erreichten Jahresertrag zu erzeugen. Hier wird der Final Yield -wenn 
nicht anders angegeben- auf den mittleren Tag eines Monats bezogen. 
In der Tabelle A3 im Anhang sind die Ergebnisse der untersuchten Anlagen zusammenge- 
faßt. Bild 2.9 zeigt den mittleren saisonalen Verlauf des Final Yield von 28 PV-Anlagen in 
den Jahren 1994 bis 1997. Der Kurvenverlauf zeigt bis auf geringfügige Abweichungen 
gute Übereinstimmung mit den gemessenen Mittelwerten der Einstrahlung an den PV- 
Anlagen (vgl. Bild 2.4). Im Sommerhalbjahr kann nach diesen Ergebnissen im Mittel mit 
einer erzeugten Arbeit von 2 - 3 kWh pro Tag und kW, installierter Leistung gerechnet 
werden. Im Winterhalbjahr variiert dieser Wert zwischen 0,5 und 1,5 kWh pro Tag. Im 
Jahresmittel werden etwa 1,9 kWh/kW, *d erreicht. Im Bild 2.10 ist die Entwicklung des 
jährlichen Yield für die 15 Anlagen dargestellt, die über 5 Kalenderjahre vermessen 
wurden. Trotz starker Ertragsdifferennen zwischen den einzelnen Anlagen ist ein Trend zu 
signifikanten Ertragsänderungen nicht erkennbar, die im Jahr 1996 zu beobachtende 
Reduzierung der Erträge ist offensichtlich mit den niedrigen Einstrahlungen in diesem Jahr 
verbunden (vgl. Bild 2.4). Eine systematische Abhängigkeit der Erträge von der Höhenlage 
des Standortes konnte im untersuchten Bereich (100 m bis 700 m über N.N.) nicht 
nachgewiesen werden, Ebenso zeigten dachintegrierte Anlagen keine Ertragseinbußen 
gegenüber Anlagen mit aufgeständertem Generator. 
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Bild 2.9: Monatsmittel des Yield aus 28 Anlagen der Jahre 1994-1 997 
Bild 2.10: Verlauf des mittleren Yield von 15 Anlagen in Sachsen 1993-1 997 
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Die Häufigkeitsverteilung des über die Jahre 1995 bis 1997 gemittelten jährlichen Yield 
aller 50 PV-Anlagen zeigt Bild 2.1 1. Die Klassen wurden in Stufen von 25 kWh/kW,*a 
definiert, der belegte Gesamtbereich erstreckt sich über einen großen Bereich von 
500 kWh/kW,*a bis über 900 kWh/kW,*a. Eine systematische Überprüfung der bereits 
früher aufgefallenen Anlage 131 mit dem Spitzenwert ergab, daß der hier vorhandene 
Wechselrichter mit zweiphasiger Einspeisung (SKN 305) insbesondere bei mittleren 
Leistungen zu fehlerhaften (zu großen) Meßwerten für die erzeugte Energie Epvführte (vgl. 
Abschnitt 6.2). Der ang~egebene Wert ist demnach nicht real. Die besten Anlagen in 
Sachsen erreichten einen Yield von 800 bis 825 kWh/kW,. Der Mittelwert der Erträge liegt 
bei 670 kWhlkW,*a bzw, 1,83 kWh/kW,*d. Die starke Variation der Anlagenerträge war 
bereits kurz nach der Inbetriebnahme der Anlagen beobachtet worden [31. Seinerzeit 
konnte gezeigt werden, daß die auftretenden Ertragsdifferenzen nicht auf unterschiedliche 
Einstrahlungen (infolge der jeweiligen Generatororientierung) zurückzuführen 
sondern im wesentlichen mit den eingesetzten Modultypen korrelierten. 
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Bild 2.1 1 : Häufigkeitsverteilung des auf ein Jahr bezogenen Yield (Vollbenutzungs- 
stunden) von 5 0  Anlagen (jeweils gemittelt über die Jahre 1995-1 997) 
Der jährliche Yield von PV-Anlagen in den Jahren 1995 bis 1997 - geordnet nach den 
Herstellern der PV-Module - ist im Bild 2.12 dargestellt. Die höchsten Erträge erreichen die 
Module der Fa. Siemens, die geringsten diejenigen der Fa. Helios. Die sichtbaren Unter- 
schiede haben systemati~schen Charakter, sie verändern sich zwischen den einzelnen 
Jahren kaum. Sie erreichen im Extremfall mehr als 20 %. 
Eine geeignetere Größe rum Beurteilen der Leistungsfähigkeit einer PV-Anlage ist das 
Performance Ratio PR. Es ist ein Maß für die technische Qualität der eingesetzten Kompo- 
nenten und des realisierten Anlagenkonzeptes. Das Performance Ratio ist definierz als das 
Verhältnis der abgegebenen Wechsefstromenergie E„ zum theoretisch möglichen Gleich- 
stromenergieertrag 
mit H als der Einstrahlung, AG als Generatorfläche und qsTc als Modulwirkungsgrad bei 
STC-Bedingungen. Der theoretisch mögliche Ertrag E„, ist unter der Voraussetzung 
erzielbar, daß die gesamte Einstrahlung auf die Generatorfläche mit einer senkrecht 
einfallenden Bestrahlungstärke von 1000 W/mZ (entsprechend STC-Bedingungen) und bei 
einer konstanten Modultemperatur von 25 OC erfolgt. Stillschweigend wird zudem ein 
Betrieb des Generators im MPP vorausgesetzt. 
Bild 2 .1  2: Final Yield nach Modulherstellern (Jahre 1995-1  9 9 7 ,  Sachsen1 
Unter den genannten (unrealistischen) Bedingungen wird wegen 
%V= Q w R ' ~ P v . ~  
das Performance Ratio 
PR = qwR 
gleich dem Nutzungsgrad des Wechselrichters. In Tabelle 2.3 sind für einige haufig 
eingesetzte Wechselrichter die jährlichen Nutzungsgrade angegeben. 
Tabelle 2.3: Jahresnutzungsgrade von Wechselrichtern (aus [ I  31) 
Praktisch wird jedoch die erzeugte Energie einer netzgekoppelten PV-Anlage neben den 
Verlusten im Wechselrichter durch weitere Verlustquellen beeinflußt. Nach dem Konzept 
des Jahresnutzungsgrades 11 61 können die aus Abweichungen der Bestrahlungsstärke und 
der Modultemperatur von den STC-Bedingungen resultierenden "Verluste" summarisch 
durch einen effektiven Jahresnutzungsgrad qRRC der Module beschrieben werden. Dieser 
Nutzungsgrad hängt von den regionalen klimatischen Bedingungen und den einzelnen 
Modulfabrikaten ab, für Deutschland gilt etwa 
Nutzungsgrad [%I 
94 
88 - 92 
86 - 90 
85 - 87 
87 - 88 
92 - 94 
84 - 87 
89 - 9 1  
TYP 
BWR 2500 
NEG 1600 
PV-V-5000 
PV-WR-1800 
PV-WR-5000 
SKN 
SOLWEX 1065 
SOLWEX 2065 
TOPCLASS 
Der angegebene Bereich beschreibt unterschiedliche Modultypen. Weitere Verluste im PV- 
Generator treten infolge mismatch (d.h. nicht identischer Kennlinie der einzelnen Module) 
und durch ohmsche Verluste (in Kabeln, Sicherungen und Dioden) auf. Nach -allerdings 
sehr wenigen- verfügbaren Untersuchungen ([I 71, vgl. auch Abschnitt 5.3) liegen die 
dadurch verursachten Verluste bei etwa 3 - 4 %, d.h. ein fiktiver mismatch-Nutzungsgrad 
rlMM beträgt 96-97 %. 
Hersteller 
Bahrmann 
Wuseltronik 
Siemens Solar 
SMA Regelsysteme 
SMA Regelsysteme 
SOLAR Konzept 
Karschny Elektronik 
Karschny Elektronik 
Letztlich werden die PV-Generatoren durch die MPP-Tracker der Wechselrichter nicht 
immer genau im MPP betrieben. Der daraus definierbare Anpassungsnutzungsgrad qnd liegt 
bei 97 % ([181, siehe auch Abschnitt 6.3). Unter Berücksichtigung aller genannten 
Faktoren ergibt sich für die erzeugbare Energie 
ASP AG 87 - 91 
und für das auf ein Jahr bezogene PR als Obergrenze (d.h. bei Nutzung der jeweils besten 
angegebenen Werte) 
Bei Verwendung der unteren Werte ergibt sich ein PR von etwa 70 %. 
Irn Bild 2.1 3 ist der saisonale Verlauf des Monatsrnittels des Performance Ratio in den 
Jahren 1994 bis 1997 dargestellt. Es liegt -mit einer charakteristischen saisonalen 
Variation- im Jahresmittel zwischen 66 und 72 %. Zwei Maxima irn Frühjahr und im 
Herbst werden durch zwei Minima im Sommer und im Winter getrennt. Das -den Ertrag in 
besonderer Weise beeinträchtigende- Sornmerminimum resultiert aus den hohen Modul- 
temperaturen, die zu einer Reduktion des effektiven Modulwirkungsgrades führen. Das 
Winterminimurn wird durch die geringen Bestrahlungsstärken verursacht. Si~e führen 
sowohl zu einer Reduktion von rlRRC als auch vom Wechselrichternutzungsgrad qwR. 
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Bild 2.13: Monatsmittel des Performance Ratio von 20 Anlagen (1 994-1 9971, Sachsen 
Sinnvoll ist auch eine Auswertung von täglich ermittelten PR-Werten. Im Bild 2.14 sind für 
das Jahr 1996 die täglichen PR-Werte zweier Anlagen aufgetragen. Wahrend der Verlauf 
bei einer Anlage zumindest im Somanerhalbjahr relativ stetig ist, sind bei der zweiten 
Anlage (Freital) viele Einbrüche zu beobachten. Die deutlich niedrigeren PR-Werte treten an 
einstrahlungsarmen Tagen auf. Die geringe Bestrahlungsstärke ist jedoch nicht Hlauptursa- 
che für die sehr geringen PR-Werte. Vielmehr steigt einerseits bei Bestrahlungsstarken 
kleiner als 50 Wlm2 der Messfehler infolge Nullpunktsdrift stark an, und andererseits wird 
bei diesen Bedingungen das Ein- und Abschaltverhalten der Wechselrichter wesentlich (vgl. 
Abschnitt 6.4). Die Unterschiede zwischen beiden in Bild 2.14 dargestellten Anlagen 
werden durch die eingesetzten Wechselrichter verursacht. 
Bild 2.14: Tageswerte des Performance Ratio von 2 Anlagen (1 996) 
-10 Per. gleitender Durchschnitt (Langenau) 
1 - 10 Per. gieiiender Durchschniii (Freiial) / 
Bild 2.15: Gleitender Mittelwert (über 10 Tage) des Performance Ratio (Anlagen wie Bild 
2.14) 
Wird aus den täglichen PR-Werten ein gleitender Mittelwert über 10 Tage gebildet, so 
entsteht die im Bild 2.15 gezeigte Abhängigkeit. Wegen der oben diskutierten Abhängig- 
keiten ermöglicht das PR eine quantitative Aussage über die Energietransformation in einer 
PV-Anlage. Seine kontinuierliche Überwachung ermöglicht eine einfache Kontrolle der 
Gesamtanlage, Ausfälle von Modulen (bzw. Strängen) bzw. Störungen am Wechselrichter 
sind leicht identifizierbar [I 91. Eine solche Überwa~hun~smöglichkeit sollte bei künftigen 
Anlagen grundsätzlich vorgesehen werden, da erfahrungsgemäß Anlagenbetreiber auch bei 
ständiger Verfolgung der Anlagenerträge Abweichungen vom ordnungsgemäßen Betrieb 
kaum erkennen können. 
Wird das Performance Ratio nach den einzelnen Modulherstellern geordnet (Bild 2.16) 
werden modulspezifische Unterschiede deutlich. Das höchste Performance Ratio weisen 
-in Übereinstimmung mit den Erträgen- die Module der Firma Siemens auf. Die übrigen 
Modulhersteller liegen in den beiden vergleichbaren Jahren 1996 und 1997 -allerdings mit  
starken Differenzen zwischen einzelnen Anlagen- dicht beieinander. Der niedrige Wert für 
Newtec-Module im Jahr 1997 wurde durch Strangausfälle im Generator infolge defekter 
Steckverbinder verursacht (vgl. Abschnitt 3). 
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2.4 Energiebedarfsdeckung in privaten Haushalten 
Bild 2. l 6: 
Der Elektro-Energieverbrauch der Haushalte war kein Kriterium bei der Auswahl der 
untersuchten Anlagen. Generell liegt der Energieverbrauch bei Haushalten in Ein- und Zwei- 
Familienhäusern deutlich über dem Durchschnittsverbrauch aller Haushalte. So wird in 
einer jüngst veröffentlichten Arbeit [201 der mittlere jährliche Energieverbrauch für diese 
Haushalte mit 4000 kWh angegeben, während der Verbrauch bei Familien in Mehrfamilien- 
häusern etwa bei 2200 kWh pro Jahr liegt. Im Versorgungsbereich des größten sächsi- 
schen Energieversorgungsunternehmens (EVS AG, Chemnitz) lag der Durchschnittsver- 
brauch aller Haushalte 1996197 bei 2030 kWh, für Haushalte in Ein- und Zweifamilienhäu- 
sern lag er bei 2830 kWh [211. 
Überraschenderweise war der Energieverbrauch der hier untersuchten PV-Anlagen-Betrei- 
ber mi t  etwa 8000 kWh1a deutlich höher. lm Bild 2.17 sind die saisonalen Energieverbräu- 
che und Gesamtverbräuche der Haushalte von 28 PV-Anlagen-Betreibern in den Jahren 
1994 bis 1997 dargestellt. Neben der starken saisonalen Variation (Winterspitze !Sommer- 
minimum 2:l l is t  auch eine Tendenz zu zunehmendem Energieverbrauch feststellbar. 
- 1995 : 5957 kWh 
- 1996 : 721 1 kWh 
100 - 1997 : 6578 kWh 
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Bild 2.17: Entwicklung des mittleren monatlichen Energieverbrauches von 28 PV- 
Anlagen-Betreibern 1994-1 997 
Der Energieverbrauch (Ev) des Haushaltes ergibt sich aus der photovoltaisch erzeugten 
Energie E„, der vom öffentlichen Netz bezogenen Energie E. und der in das öffentliche 
Netz eingespeisten überschüssigen Energie E+ zu 
Unter Direktverbrauch E, wird der im Betreiberhaushalt direkt (d.h. ohne Netzeinspeisung) 
genutzte Teil der photovoltaisch erzeugten Energie verstanden: 
In Bild 2.18 ist für das Jahr 1996 der monatliche Energieverbrauch von insgesamt 50 
Anlagenbetreibern - unterteilt nach der Art der Heizung (Nachtspeicherheizung, Wärmepu- 
menheizung, konventionelle Heizung) - dargestellt. Während beim Verbrauchern mit 
konventioneller Heizung in den Wintermonaten etwa doppelt soviel Elektroenergie wie in 
den Sommermonaten verbraucht wird, beträgt dieser Faktor bei den Haushalten mit 
Wärmepumpenheizung etwa 3 und bei denjenigen mit Nachtspeicherofenheizung etwa 5. 
Der Gesamtverbrauch von 37 Normalverbrauchern betrug im Jahre 1996 knapp 6000 kW- 
h, bei den Haushalten mit Wärmepumpenheizung betrug er reichlich 1 1000 kWh und bei 
den Haushalten mit  Nachtspeicherheizung knapp 17000 kWh. Die Bandbreite lag bei 
Wärmepumpenheizungen zwischen 8000 kWh und 13000 kWh und bei Nachtspeicherhei- 
Zungen zwischen 6000 kWh und 32000 kWh. 
-Warmepumpen: 11359 kWh (3 Anlagen) 
2000 - -Normalverbraucher: 5878 W h  (37 Anlagen) 
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Bild 2.18: Monatlicher Energieverbrauch von 5 0  PV-Anlagen-Be-treibern nach Art der 
Heizung (1  996) 
Im Bild 2.19 sind die saisonalen Energieverbräuche von Haushalten mit geringem (und 
daher eher typischen) Energieverbrauch dargestellt. Auch hier liegt die Winterspitze des 
Verbrauches etwa um den Faktor 2 über dem Minimum im Sommer. Dies ist ein Zeichen 
dafür, daß elektrische Zusatzheizungen nicht oder nur sparsam eingesetzt werden. Es ist 
weiterhin auffallend, daß Haushalte mit geringem Energieverbrauch auch im Sommer 
deutlich weniger Energie als die Haushalte mit hohem Energieverbrauch benötigten (bis 
zum Faktor 8). Dies ist sicherlich ein Zeichen dafür, daß bei den "Vielverbrauchern" mehr 
elektrische Geräte vorhanden sind, die auch häufiger benutzt werden. 
I 
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Bild 2.19: Monatlicher Energieverbrauch von ,Normalverbrauchern" ( 7  9969 
Zusammenfassend Iäßt sich feststellen, daß ein bewußtes Energiesparen in den untersuch- 
ten Betreiberhaushalten nur in Einzelfällen anziutreffen war. Dies bestätigt frühere Ergeb- 
nisse 131. 
Der hohe durchschnittliche Energieverbrauch der Betreiberhaushalte wirkt sich entspre- 
chend auf den erreichbaren solaren Deckungsg~rad f, aus. Er ist definiert als Verhältnis der 
photovoltaisch erzeugten Energie zum Energieverbrauch des Betreibers 
und ist im Bild 2.20 für 10 Haushalte mit niedrigem jährlichen Energieverbrauch (Durch- 
schnitt 2770 kWh) im saisonalen Verlauf der Jahre 1994 bis 1997 dargestellt. Die Gene- 
ratorgröße betrug im Mittel 2,8 kW,. Wegen des gegenläufigen Verhaltens von erzeugter 
photovoltaischer Energie und elektrischem Energieverbrauch in den Sommer- und Winter- 
monaten beträgt der solare Deckungsgrad im Sommer ein Vielfaches im Vergleich zu 
demjenigen im Winter. Während die Sonneneinstrahlung im Winter generell niedrig ist 
(geringe Schwankungen in den Monaten November bis März), führt unterschiedlich starke 
Einstrahlung in den Sommermonaten zu deutlichen Variationen des solaren Deckungs- 
grades in den einzelnen Jahren. Im Mittel erreicht der solare Deckungsgrad im Monat Juli 
ein Maximum von etwa 120 %, in den Wintermonaten dagegen lediglich knapp 20 %. Der 
Jahresdurchschnitt liegt für die im Bild 2.20 dargestellten Haushalte bei etwa 70 %. 
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Bild 2.20: Monatlicher solarer Deckungsgrad von 10 sächsischen ,,Normalhaushaltenn 
IDurchschnittsverbrauch 2800 KWhfa, Anlage 2,8 KWp) 
Der mittlere Deckungsgrad aller untersuchten Anlagen lag bei 40  %. Da er sowohl von der 
Größe der PV-Anlage als auch vom Energieve~rbrauch abhängt, zeigt der Deckungsgrad 
eine große Schwankungsbreite. Sie liegt zwischen 150 % (bei Haushalten mit großen 
Anlagen und kleinem Energieverbrauch) und weniger als 15 %. 
Eine weitere wichtige Größe zur Charakterisierung von Haushalten mit PV-Anlagen ist der 
Direktnutzungsgrad f, . Er wird definiert als Verhältnis der direkt genutzten Energie E, zur 
gesamten photovoltaisch erzeugten Energie: 
Den Direktnutzungsgrad von 28 Anlagen (durchschnittlicher Verbrauch: 6160 kWh, 
Generatorgröße 3,36 kWJ im Zeitraum von 1994 bis 1997 zeigt Bild 2.21. Er liegt im 
Mittel bei 40 %. Der Anteil direkt genutzter Energie ist im Winter wegen des größeren 
Bedarfs und des geringeren Angebotes größer als im Sommer. Aus der Darstellung des 
Direktnutzungsgrades im Jahre 1996 in Abhängigkeit von der Anlagengröße (Bild 2.22) 
ergibt sich, da8 mit kleinen Anlagen (unter 1,5 kW Spitzenleistung) ein deutlich höherer 
Eigennutzungsgrad (53 %) erreichbar ist als mit größeren Anlagen mit 2,5 kW bis 5,O kW 
Spitzenleistung (39 %). 
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Bild 2.21: Direktnutzungsgrad in 28 Haushalten 1994-1 997  (Durchschnittsverbrauch 
61 60 kWhla, Anlagengröße, 3,8 kWp) 
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-2,5 kW bis 3,2 kW: 39% (7 Anl) 
Bild 2.22: Direktnutzungsgrad in Abhängigkeit von der PV-Anlagen-Leistung (1  996) 
Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge ist die Einführung des normierten Energieverbrau- 
ches sinnvoll. Unter normiertem Energieverbrauch eines Betreiberhaushaltes (E„) versteht 
man das Verhältnis des Energieverbrauchs (Ev) zur STC-Generatorleistung der Anlage: 
Bild 2.23 zeigt den Direktnutzungsgrad als Funktion des normierten Verbrauchs von 28 
Haushalten in den Jahren 1994 bis 1997. Die eingezeichnete Trendgerade weist über 
einen relativ breiten Bereich einen linear steigenden Verlauf auf, d.h. einem höheren 
normierten Verbrauch entspricht ein höherer Eigennutzungsgrad. Die maximal erreichten 
Direktnutzungsgrade liegen bei 70 %, sie werden auch bei normierten Energieverbräuchen 
von über 2000 kWh/kW, nicht wesentlich überschritten. Der mittlere Direktnutzungsgrad 
liegt durchschnittlich bei etwa 44 5%. Er variiert naturgemäß nicht nur infolge wechselnder 
Einstrahlungsbedingungen, sondern auch auf Grund sich ändernder Verbrauchergewohnhei- 
ten der einzelnen Haushalte. So weist der Haushalt der Anlage in Zettlitz in den Jahren 
1995 und 1996 dicht beieinanderliegende Werte des normierten Verbrauchs (etwa 
4700 kWh/kWpund etwa 65 % Eigennutzungsgrad) auf, in den Jahren 1994 (2993 kWh/- 
kWp und 61 %) und 1997 (1 184 kWh/kW, und 42 %) lagen diese Werte deutlich dar- 
unter. 
Normierter Verbrauch [kWWkWp'a] 
Bild 2.23: Direktnutzungsgrad als Funktion des normierten (d. h. auf die 
Anlagengröße bezogenen) Energieverbrauchs (1  994-1 997) 
Der in Bild 2.24 dargestellte Zusammenhang zwischen Direktnutzungsgrad und Deckungs- 
grad in den Jahren 1994 bis 1997 Iäßt sich wie bereits früher gezeigt 131 ebenfalls durch 
eine Trendlinie approximieren. Die Abhängigkeit folgt der Gleichung 
mit a =0,12 und b =0,15 in recht guter Übereinstimmung mit früheren Angaben. 
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Bild 2.24: Abhängigkeit vom Direktnutzungsgrad und solarem Deckeingcgrad 
Danach ist ein hoher Direktnutzungsgrad in der Regel mit einem niedrigen Deckungsgrad 
verbunden. Deutliche Abweichungen von der Trendlinie ergeben sich naturgemäß bei 
Haushalten mit Wärmepumpen bzw. Nachtspeicherheizungen (siehe Bild 2.24). In beiden 
Fällen ist der zusätzlich auftretende Energiebedarf nicht mit der solaren Einstrahlung 
korreliert und führt insofern nicht zu einer Erhöhung des Direktnutzungsgrades. 
Ein originäres Ziel des 1000-Dächer-Photovoltaik-Programms war die Untersuchung, 
inwieweit durch Änderungen des Verbraucherverhaltens eine Anpassung des Energie- 
verbrauches an den Rhythmus der solaren Stromerzeugung erreicht werden kann. Im Bild 
2.25 ist für 14 Anlagen der Zusammenhang zwischen der Direktnutzung und dem solaren 
Deckungsgrad im Verlauf von 5 beobachteten Jahren dargestellt. Zwei Haushalte fallen 
zunächst durch signifikante Änderungen des Deckungsgrades auf (Audenhain und Tirpers- 
dorf). Wegen der stabilen solaren Erträge (vgl. Bild 2.10) wird diese Änderung nur durch 
Änderungen des Energieverbrauches verursacht (Elektroheizung). Bei den meisten anderen 
Anlagen ändern sich Deckungsgrad und Direktnutzung nur wenig. Insbesondere im Bereich 
von Deckungsgraden > 50 % bestätigen die Haushalte die aus Bild 2.24 abgeleitete 
Trendlinie. Lediglich bei drei Haushalten (Horka I, Neustadt und Pfaffengrün) wurde bei 
nahezu konstanten (und geringen) Deckungsgraden ein Ansteigen des Direktnutzungs- 
grades im Untersuchungszeitraum um 10 bis 20 % festgestellt. Dies deutet auf eine 
bewußte Nutzung des solar erzeugten Stromes hin. 
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Bild 2.25: Verlauf von Direktnutzungsgrad und solarem Deckungsgrad von 14 Anlagen 
in den Jahren 1994-1 997) 
Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß bewußte Umschichtungen bzw. Reduzierungen 
im Energieverbrauch der Haushalte im allgemeinen nicht nachgewiesen werden konnten. 
Lediglich der Einsatz von Wärmepumpen in einigen Fällen zeugt von genereller Akzeptanz 
neuer Energieerzeugungssysteme. Der auffallend starke Einsatz von Nachtspeicherhei- 
zungen ist möglicherweise auf die damit verbundenen besonderen Tarife zurückzuführen. 
2.5 Optimale Größe einer PV-Anlage und aktuelle Kostenbiianz 
Die Errichtung von netzgekoppelten PV-Anlagen im 1000-Dächer-Programm war u.a. 
darauf gerichtet, durch ausschließliche Nutzung von vorhandenen (Dach-) Flächen relevan- 
te Beiträge zur Energieversorgung von Haushalten in Ein- und Zwei-Familienhäusern zu 
liefern. Durch die vorgegebenen Anlagengröße zwischen 1 und 5 kW,liegt nach Abschnitt 
2.3 der mögliche jährliche Energieertrag zwischen 800 und 3200 kWh. Wird der durch- 
schnittliche jährliche Energieverbrauch in den genannten Häusern mit 4000 kWh an- 
genommen [201, so sind -im Mittel- solare Deckungsgrade zwischen 20 und 80 % erreich- 
bar. Energiebewußt handelnde Haushalte können auch innerhalb der vorgegebenen Gren- 
zen Deckungsgrade von 100 % erreichen. 
Ein größerer Deckungsgrad führt allerdings wegen des damit verbundenen sinkenden 
Direktverbrauchs unter den Bedingungen des Ctromeinspeisungsgesetzes [221 zu zuneh- 
menden finanziellen Belastungen, die letztlich aus der Differenz der Kosten zwischen dem 
in das öffentliche Netz eingespeisten Strom und dem von dort bezogenen Strom herrühren. 
Deckungsgrade von mehr als 100 % sind deshalb nicht sinnvoll, Deckungsgrade unter 40 
% sind andererseits energetisch wenig relevant. Der durch beide Zahlen definierte Bereich 
bestimmt unter diesen Gesichtspunkten eine "optimale" Anlagengröße. 
Ohne Berücksichtigung von anfallenden Wartungskosten, jedoch mit Berücksichtigung der 
Förderung ergaben sich für die im 1000-Dächer-Programm errichteten Anlagen bei einer 
annuitätischen Wirtschaftlichkeitsabschätzung Stromgestehungskosten von etwa 0,70 
DMIkWh E31. Bei der -für private Haushalte eher typischen- zinslosen Abschreibung 
ergeben sich immerhin noch Kosten von 0,33 DMIkWh. 
Auf der Basis des letzgenannten Wertes kann für einen sparsamen Haushalt (Energiever- 
brauch 3000 kWh1a) eine Kostenbilanz vorgenommen werden. Für einen angenommenen 
Deckungsgrad von 50 % ist eine Anlage mit einer Leistung von 2 kW, erforderlich, die 
Abschreibung des Eigenanteils liegt bei einer 30-jährigen Nutzung bei 500 DMla. Ent- 
sprechend Bild 2.24 werden 40 % (etwa 600 kWh) des photovoltaisch erzeugten Stromes 
selbst verbraucht, sie ersparen dem Betreiber den Bezug der entsprechenden Energie vom 
EVU zu Kosten von etwa 0,25 DMIkWh. Insgesamt spart der Betreiber dadurch 150 DMla. 
Die restlichen 60 % (etwa 900 kWh) des erzeugten Stromes werden zu einem Preis von 
0,17 DMIkWh an das EVU geliefert. Die Einnahmen daraus betragen 153 DMla. Die 
Summe der Einnahmen liegt damit um etwa 200 DMla unter den Abschreibungen, der 
Betreiber macht unter diesen Bedingungen Verluste. Wird im gleichen Haushalt eine 
doppelt so große Anlage (für einen Deckungsgrad von 100 %) installiert, so erhöhen sich 
die jährlichen Verluste sogar auf etwa 430 DM. 
Die Zahlen verdeutlichen, wie weit die Photovoltaik -selbst unter Berücksichtigung der 
zwischenzeitlich deutlich reduzierten Kosten- derzeit noch von einer wirtschaftlichen 
Nutzung entfernt ist. 
3. Ergebnisse der technischen lnspektionen 
3.1 lnspektionsprogramm 
Das Ziel der technischen lnspektionen war die Erfassung und Begutachtung des sich mit 
zunehmender Betriebszeit verändernden Anlagenzustandes. Die gemäß der VDEW-Richt- 
Iinie alle 3 Jahre durchzuführende Überprüfung der Überwachungsvorrichtungen für die 
Netzeinspeisung 1231 kann dabei gleichzeitig erfolgen. Überprüfungen sind auch wegen 
der Montage der Hauptkomponente -dem PV-Generator einschließlich Verkabelung- im 
Freien ratsam, um die angestrebte Lebensdauer von 30 Jahren zu sichern. Das Prüfungs- 
Programm beruhte auf Vorgaben des TÜV Rheinland, Köln, und wurde in vergleichbarer 
Weise durch die Firma IST Augsburg und den TÜV an weiteren Anlagen des 1000-Dächer- 
Programms durchgeführt 124,251. 
Bei den Prüfungen wurden im Einzelnen folgende Untersuchungen vorgenommen: 
- Messung der Netzspannungen, 
- Bestimmung der Abschalt- und Wiedereinschaltspannungen der 3 Phasen am 
Wechselrichter mittels Regeltrafo, 
- wenn möglich : Prüfung der Isolationsüberwachung am Wechselrichter, 
- Bewertung des Netzinnenwiderstandes durch kurzzeitige Lastzuschaltung, 
- Prüfung der Funktion des AC-Trennschalters, Typbestimmung, 
Querschnitt ,Typ und Länge des eingesetzten AC-Kabels, 
- Typen und technische Daten der Energiezähler für Erzeugung, Rückspeisung und 
Bezug, 
- Kontrolle der Stromform der einspeisenden Phase auf Oberwellengehalt, 
- Typ, Funktionsweise, Anbringung und Daten des GleichstromhauptschaIters, 
Typ, Daten, Verlegeweise und Länge der Gleichstromhauptleitung, 
Gleichstromabzweigkasten, Typ und Eignung (Erd-und Kurzschlußsicherheit), 
einschließlich: 
Typen und Daten von Strangsicherungen und Halterungen, 
Messung des Spannungsabfalles über diesen Sicherungen, 
Nach Entfernung der Sicherungen: Messung von Strang-Leerlaufspannung und - 
Kurzschlußstrom, 
Typ und Daten von Über~pannun~sableitern, 
Kontrolle der Erdverbindung der Überspannungsableiter, 
Typ und Daten von Strangdioden, 
Messung der Diodenflußspannungen sowie der Strang-MPP-Ströme, 
Kontrolle der Festigkeit aller elektrischen Klemmverbindungen, 
Nach Entfernung der elektrischen Anschlüsse der Überspannungsableiter : Messung 
der Isolation des PV-Generators gegen Erde 
- Typ und Anbringung der Modulkabel 
- PV-Generator : 
o Zugänglichkeit, 
Montagesystem des Untergestells, Typ und Abmessungen der eingesetzten 
Profilträger, 
. Anzahl, Material und Form der Ständer sowie Anbringung an der 
Dach konstru ktion, 
. Sichtprüfung der PV-Module auf Defekte, Verfärbung, Verschmutzung, 
wenn erreichbar : Öffnung der Modulanschlußboxen und Kontrolle der 
Kabelanschlüsse, evtl. Wassereinbruch, 
Blitzschutzanschluß am Montagegestell, Querschnitt und Erdanschluß des 
Ableiters, 
- Kontrolle der durchgängigen Verbindung des Potential-Ausgleich-Systems sowie 
seiner Erdverbindung, 
Prüfung der beim Betreiber vorhandenen Anlagenunterlagen, 
- Aufnahme der Kennlinien mit dem PV-Anlagenanalysator, 
Gegebenenfalls Anfertigen einer Panoramaaufnahme irn Blickwinkel des PV-Genera- 
tors mit einer Panoramakamera (Öffnungs-winkel:140°) zur Beurteilung von 
Abschattungen. 
Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse der durchgeführten Anlageninspektionen ist in 
[261 enthalten. Hier sind die wichtigsten in Sachsen erhaltenen Ergebnisse zusarnmenge- 
faßt. 
3.2 Sicherheitsrelevante Ergebnisse 
Netzabschaltung 
In den VDEW-Richtlinien [231 ist für netzgekoppelte PV-Anlagen ein Einstellbereich für den 
Spannungsrückgangsschutz (Unterspannungsabschaltung) von 1,O U, bis 0,7 U„ und für 
den Spannungssteigerungsschutz (Überspannungsabschaltung ) von 1.0 U, bis I, 15 U, 
vorgeschrieben. 
Die Ergebnisse der durchgeführten Netzabschaltprüfungen sind in den Bijdern 3.1 und 3.2 
dargestellt. 
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Bild 3.1 : Prüfung der Unterspannungsabschafrung 
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Bild 3.2: Prüfung der Überspannungsabschaltung 
Die Unterspannungsabschaltung gewährleistet die Sicherheit bei Reparaturen am EVU- 
Netz, während die Überspannungsabschaltung den Wechselrichter der PV-Anlage schützt. 
Die Mehrzahl der Anlagen schaltet bei Unterspannungen bereits zwischen 180 V und 
200 V ab. Dadurch kann es in Einzelfällen (Netzausläufer) zu Energieverlusten der PV- 
Anlagen kommen. Zusätzlich zur Korrektur der im Bild 3.1 sichtbaren unzulässigen Werte 
unter 160 V sollten deshalb fast alle Geräte neu eingestellt werden. Für die zur Ein- 
speisung genutzte Phase bei einphasig einspeisenden Geräten wurden Unterspannungs- 
abschaltwerte von < 160 V nicht festgestellt. 
Die Messung der Überspannungsabschaltungen konnte aus technischen Gründen nur bis 
zur geforderten Abschaltspannung von 260 V vorgenommen werden, die meisten Anlagen 
schalteten allerdings bei dieser Spannung noch nicht ab (siehe Bild 3.2). Zu niedrig einge- 
stellte Überspannungsabschaltung führte bei einigen Anlagen zur Abschaltung bei hohen 
Bestrahlungsstärken. lnfolge zu hoher Netzimpedanz führt hier die Einspeisung durch den 
Wechselrichter selbst zu einer unzulässigen Netzpannungserhöhung. Auch bei der Ein- 
stellung der Überspannungsabschaltschwellen sollte deshalb im Interesse einer maximalen 
Energieerzeugung der zulässige Spannungswert weitgehend ausgeschöpft werden. 
Auf mögliche Besonderheiten bei der Netzspannungsüberwachung bei (veralteten) IT- 
Netzen war bereits früher hingewiesen wurden [271. Die Qualität der in das Netz einge- 
speisten Ströme wird durch die Wechselrichter bestimmt und ist im Abschnitt 6 ausführ- 
lich dargestellt. 
Im Zusammenhang mit der AC-Prüfung des Wechselrichters wurden allgemeine Daten des 
Netzes überprüft. Dazu gehören die Werte der Netzspannungen, die AC-seitigen Abschalt- 
vorrichtungen und die Leitungsquerschnitte. Wichtig für das Verhalten des Wechsel- 
richters ist die Netzimpedanz. Da ein entsprechendes Meßgerät für die komplexe Größe 
der Netzimpedanz nicht zur Verfügung stand, wurde der Netzinnenwiderstand R, aus dem 
Spannungsabfall bei Zuschalten einer 1-kW Last näherungsweise bestimmt. Zur Beur- 
teilung des Verhaltens der Wechselrichter am Netz erscheint dieses Verfahren als aus- 
reichend. In der Tabelle 3.1 ist die Häufigkeitsverteilung der entsprechenden Meßwerte 
eingetragen. Die Werte für jede der 3 Phasen in einer Anlage unterschieden sich nur sehr 
wenig. 
Tabelle 3.1: Netzinnenwiderstände ( in Ohm) 
Zur Lasttrennung des Wechselrichters wurden in 35 Anlagen Leitungsschutzschalter und 
in 9 Anlagen Schmelzsicherungen eingesetzt. In 4 Anlagen gibt es keine einfache Ab- 
schaltmöglichkeit des Wechselrichters vom Netz. In diesen Fällen ist nur über die Gebäu- 
dehauptschalter eine Trennung möglich. 
R i 
Anzahl 
Die Prüfung von Querschnitt und Verlegung der AC-Kabel ergab keine Beanstandungen. 
lsolation 
<0,2 
6 
Die Isolation des PV-Generators muß wegen möglicher gefährlicher Spannungen bzw. 
Brandgefahr dauerhaft gewährleistet sein. Deshalb ist eine ständige Überwachung durch 
den Wechselrichter erforderlich, die gegebenenfalls zu einer Anzeige bzw. zu seiner 
selbsttätigen Abschaltung führt. 
Isolationsfehler im DC-Kreis können zudem bei nicht galvanisch getrennten DC- und AC- 
Kreis zu gefährlichen Kriechströmen vom Netz führen. Bis auf einige wenige Hersteller 
(z.B. Solar Konzept) sind die DC-Eingänge jedoch galvanisch vom Netz getrennt. 
0,2 ... 0,4 
16 
Tabelle 3.2: Isolationswiderstände des PV-Generators (in MOhm) 
0,4 ... 0,6 
14 
In der Tabelle 3.2 sind die gemessenen Werte des Isolationswiderstandes R, (trocken) 
dargestellt. Die Messungen erfolgten bei 500 V und waren bis 200 MOhm möglich. Mehr 
als 70% der Generatoren weist eine Isolation > 100 MOhm auf. Bei einer Anlage war ein 
Strang auf 400 kOhm abgesunken, während der Rest bei Ca. 10 MOhm lag. Wegen der 
hohen anliegenden Spannung und teilweise schlecht erreichbarer Anschlußklemmen in den 
unterschiedlichen Wechselrichtern sowie der mitunter unklaren Fehlermeldung (2.B. 
Siemens-Wechsefrich'ter mit Generator-Mittelpunktserdung) wurde von der Überprufung 
der Funktion der Isolationsüberwachungen abgesehen. 
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Erdung 
Zur Ableitung gefährlicher Spannungen muß sowohl das PV-Generatorgestell als auch der 
Wechselrichter am Potential-Ausgleich-System (PAS) geerdet sein. Alle Anlagen wurden 
auf den vorschriftsmäßigen Anschluß der Erdleitungen überprüft (Sichtprüfung). Eine 
Messung des Erdwiderstandes konnte wegen fehlender Meßtechnik nicht vorgenommen 
werden. Bei 28 Anlagen wurde als Blitzschutzerder ein Staberder verwendet, dessen 
Funktion im Ernstfall zweifelhaft ist (zu flach oder zu trockene Erde). Die Erdung der 
Überspannungsableiter im Abzweigkasten war in allen Fällen ordnungsgemäß am PAS mit  
ausreichendem Querschnitt angeschlossen. 
Gleichstromkreis 
Die vor dem Wechselrichter geforderten Gleichstromtrennschalter ermöglichen das gefahr- 
lose Arbeiten am Wechselrichter. Sie müssen den Stromfluß auch bei maximaler Leistung 
sicher unterbrechen. Dieser Aufgabe waren 8 Schalter nicht oder nur teilweise gewach- 
sen. Die Auswahl und Verlegung der Gleichstromhaupleitung war bei allen Anlagen ohne 
Beanstandung. Die Gleichstromabzweigkästen führen die Strangkabel zusammen und 
enthalten neben den Strangdioden und -sicherungen auch die Überspannungsableiter 
gegen PAS. Den Anforderungen an Erd-und Kurzschlußsicherheit genügten 2 Abzweigkä- 
sten nicht und bei 18 Anlagen wurden behebbare Mängel beanstandet. Eine mangelhafte 
Verdrahtung ist als Beispiel im Bild 3.3 gezeigt. 
Bild 3.3: Mangelhafte Verdrahtung eines PV- 
Abzweigkastens 
Aufständerung des PV-Generators 
Bei Aufdachmontagen kommt dem Tragegestell sowohl die Tragefunktion als auch die 
elektrische Erdungsverbindung zu. Auftretende Korrosion wird durch falsche Materialaus- 
wahl verursacht (Bild 3.4). In einem Fall wurden Messingschrauben am verzinkten Gestell 
verwendet, die nach kurzer Zeit praktisch zerfielen und somit eine große Gefährdung 
darstellen. Hier mußten alle Schrauben komplett ausgetauscht werden. Die Aufständerung 
aller inspizierten Anlagen war fest und gut verankert. Klagen über undichte Dächer lagen - 
auch bei dachintegrierten Anlagen- nicht vor. Rostfreie Schrauben einschließlich Unterleg- 
scheiben und Muttern stellen zusammen mit Aluminium-Trägern eine optimale Kombina- 
tion dar. Die Erdung erfolgt bei 21 Anlagen mit Alu-Kabel (25-50 mm2), bei 18 Anlagen 
mit Kupfer-Kabel (10-50 mm2) und bei 6 Anlagen mit Stahl-Draht (50 mm2). 
Bild 3.4: Korrosionserscheinungen am PV-Generatorgestell 
3.3 Ertragsrelevante Ergebnisse 
Die im Zusammenhang mit der Wechselrichter-Wirkungsgrad-Prüfung erhaltenen Ergeb- 
nisse sind im Abschnitt 6 dargestellt. Im Folgenden werden nur die Verluste innerhalb der 
DC-Kreise betrachtet. 
Innerhalb der Abzweigkästen stellten sich als mögliche Verlustquellen die Strangsicherun- 
gen und -dioden heraus. An allen Anlagen wurden die Spannungsabfälle über den Strangsi- 
cherungen im "unberührten" Zustand gemessen. Der höchste gefundene Spannungsabfall 
betrug 0,3 V, das entspricht einer Leistung von 1 W bei voller Einstrahlung. Die stetige 
Drift des Kontaktwiderstandes zwischen Sicherungen und Sicherungshaltern führt nach 
einiger Zeit zum Verschmoren der Sicherungshalter. Werden solche Sicherungen im Halter 
mechanisch verschoben oder bewegt so stellt sich wieder der normale Spannungsabfall 
von Ca. 20 mV ein. 
Noch größere Verluste konnten an den Dioden beobachtet werden. Jede Diode wird immer 
mit Ca. 2 W belastet. Bei fehlender Kiihlung können deshalb Isolierschläuche und An- 
schlußklemmen verkohlen (Bild 3.5). Alle Verluste im Abzweigkasten führen zu einer 
deutlichen Aufheizung gegenüber der häufig an sich schon warmen Umgebung (Bodenräu- 
me). 
Die Verbindung vom Abzweigkasten zum PV-Generator wird über die Strangleitungen 
(Modulkabel) vorgenommen. Diese sind in allen Fällen ordnungsgemäß über Kabelkanäle 
oder Rohre durch die Dachhaut an die Module geführt. Außerhalb der Dachhaut sind die 
Kabel häufig mit Schellen am Gestell befestigt. Einige der eingesetzten Kabelschellen 
waren ungeeignet (nicht UV-beständig) und waren deshalb bereits nach wenigen Monaten 
unbrauchbar. 
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Bild 3.5: Überhitzungserscheinungen an der Diodenhalterung 
Eine Sichtkontrolle der Module konnte in den meisten Fällen nur von oben erfolgen. Dabei 
wurden in mehreren Fällen (3 X NUKEM, 2 X DASA) die im Bild 3.6 dargestellten Verfär- 
bungen beobachtet. Eine andere optisch sichtbare Anomalität ist im Bild 3.7 zu sehen 
(Kohäsionsbruch im Gießharz, NUKEM-Module). Eine direkt mit den optischen Veränderun- 
gen verbundene Leistungsminderung der Generatoren wurde nicht beobachtet. Defekte 
Module mit irreparablen Schäden wurden erstmals bei einem DASA-Modultyp 1997 
beobachtet (Bild 3.8). Durch defekte Verbindungsleitungen zwischen den Solarzellen eines 
Moduls entstehen heiße Stellen, die in kürzester Zeit die Zelle und die Strombahnen 
zerstören. In der betroffenen Anlage (Module DASA PO 49/50) traten diese Schäden an 
mehreren Modulen und zwar stets auf der rechten Modulseite kurz nacheinander auf. In 
diesem Fall muß der gesamte Generator ausgewechselt werden. Auch bei dem neueren 
Modultyp des gleichen Herstellers (MO 36) wurde der gleiche Fehler beobachtet (Anlage 
Göda). 
Im Bild 3.7 ist außerdem ein defekter Anschlußstecker der Solardachziegel (Newtec) 
abgebildet, der bei diesem Modultyp ebenfalls wiederholt auftrat. Nach Aussage des 
Herstellers ist dieser Fehler zwischenzeitlich behoben. 
Bild 3.7: Kohäsionsbruch Verschmorter Modul-Verbindungsstecker 
Nach einer Betriebszeit von einigen Jahren wurde bei fast allen Modulen mit Metallrahmen 
an den Unterkanten Schmutz und organische Ablagerungen (Algen, Moos) gefunden. 
Leistungsverluste waren damit jedoch nicht verbunden. 
Strangausfälle haben gravierende Auswirkungen auf den Ertrag von PV-Anlagen. 
Messungen zeigten, daß die Messung von Kurzschlußstrom und Leerlaufspannung nicht 
in allen Fällen zur Ermittlung defekter Stränge ausreichten. Insbesondere die Existenz der 
im Bild 3.8 gezeigten defekten Module konnten nur durch Messung der Strang-MPP- 
Ströme ermittelt werden. 
Bild 3.8: Defekte Zellenverbindungen (Vorder- und Rückseite) 
Dazu wird der Strom über der Strangdiode gemessen -diese also kurzgeschlossen- 
während der Wechselrichter im MPP arbeitet. Da lediglich die Diodendurchlaßspannung 
von Ca. 1 V im Messstrang entfällt, wird -ohne die Arbeitsweise der Anlage zu stören- so 
die Strangmessung auf einfache Art vorgenommen. 
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Von 35 nach dieser Methode durchgeführten Messungen wurde bei 7 Anlagen eine 
Differenz bis zu 5 % zwischen dem minimalen und dem maximalem Strangstrom 
gefunden. Bei 13 Anlagen lag die Differenz zwischen 5 und 10 %, und bei 9 Anlagen 
zwischen 10 und 30 %. An weiteren 5 Anlagen lagen die Abweichungen bei Werten von 
über 30 %, hier waren defekte Module verantwortlich. Wegen der manuellen 
Durchführung dieser Messungen kann ein Einfluß durch die sich möglicherweise ändernde 
Bestrahlungsstärke während der Messung nicht ausgeschlossen werden. 
An zwei auf Flachdächern aufgeständerten Anlagen konnte durch Öffnen eine Kontrolle 
der Modulanschlußdosen erfolgen. In zwei Dosen wurde Wasser gefunden, ohne daß 
optisch eine Eindringstelle zu erkennen war. 
An einer dieser Anlagen (Modul MQ 36) wurden bei praktisch konstanter 
Bestrahlungsstärke alle einzelnen Modulspannungen im MPP-Betrieb des Generators 
gemessen. Solche Messungen ermöglichen die Beurteilung auftretender mismatch-Effekte 
in ?V-Generatoren. Das Ergebnis ist in der Tabelle 3.3 eingetragen. 
Tabelle 3.3: Mismatch-Modulspannungen in Volt 
Trotz leichter Veränderungen der Bestrahlungsstärke (ca. 850 Wlm2), die die MPP- 
Generatorspannung während der Messungen leicht verschiebt, sind deutliche 
Abweichungen der Modulspannungen untereinander erkennbar. Das defekte Modul 1 im 
Strang 7 verursacht offensichtlich den um 25% geringeren Strangstrom. Die restlichen 3 
Module müssen weit außerhalb ihres MPP arbeiten, weil dem Strang durch die 
Parallelschaltung aller Stränge am Wechselrichtereingang die MPP-Spannung 
"aufgezwungen" wird. Innerhalb der anderen Stränge sind Abweichungen bis zu 1 V 
vorhanden, im Strang 6 sogar Ca. 2 V. Bei größerer Modulzahl je Strang würden sich diese 
Effekte noch deutlicher zeigen. 
Eine Sichtprüfung des defekten Moduls 1 ergab keinerlei Befund. Dennoch zeigen die 
Messungen, daß die rechte Hälfte des Moduls infolge Unterbrechung der Strombahn nicht 
mehr zur Energieerzeugung beitrug. Sie wurde durch die in der Modulanschlußdose 
enthaltene Diode kurzgeschtossen. Dadurch wird zwar der Totalausfall des Stranges 
verhindert, zugleich aber die Fehlererkennung erschwert. 
Einstrahlungsverhältnisse 
Zur Beurteilung der Einstrahlungsverhältnisse am Standort der Anlagen wurde mit einer 
Panoramakamera (Öffnungswinkel :140° ) das "Sichtfeld" des PV-Generators 
aufgenommen. Der Standort der Kamera wurde entsprechend den jeweiligen örtlichen 
Bedingungen, meist oberhalb bzw. unterhalb des Generators, gewählt. Nur in 
Ausnahmefällen konnte vom Zentrum des Generators fotografiert werden. Die 
Horizontlinie befindet sich auf den Bildern stets in halber Bildhöhe, die Bildmitte entspricht 
der azimutalen Ausrichtung des Generators. In den Bildern BI-B4 sind entsprechende 
Aufnahmen von 4 Anlagen gezeigt. Im Bild B1 "sieht" der nach Südwesten orientierte 
Generator einen weitgehend freien Himmel. Die insbesondere in bebauten Gebieten 
auftretenden Sichtfeldeinschränkungen sind bei einigen Anlagen erheblich {Bilder B2 bis 
B41. Eine Teilabschattung des Generators sollte -insbesondere im Sommerhalbjahr- 
unbedingt vermieden werden. Ausführlich wurde der Einfluß von Abschattungen in einem 
anderen Teilprojekt des Gesamtvorhabens untersucht. 1281. 
3.4. Ausfall-und Reparaturstatistik 
In der monatlichen Zählerstandsmeldung der Anlagenbetreiber wurde auch die Zahl der 
jeweiligen Ausfalltage der Anlage erfaßt. Bei größeren Reparaturen oder längeren 
Ausfallzeiten (> 5 Tage) war ein separates StörmeldungsprotokolI ausfüllen, worin Details 
der Störung bis hin zu den möglichen Reparaturkosten erfragt wurden. Leider entsprach 
der Rücklauf dieser Meldungen nicht ganz den Erwartungen, so da13 neben der Anzahl der 
Ausfalltage nur die häufigsten Ausfallursachen genannt werden können. 
Während ihrer Betriebszeit hatten von den 50 untersuchten Anlagen 25 % (1 2 Anlagen) 
keinen Betriebsausfall. An weiteren 25 % der Anlagen trat einmalig ein kurzzeitiger 
Ausfall auf. Bei einem reichlichen Drittel der Anlagen traten wiederholt kurzzeitige Ausfälle 
auf. Als Hauptausfallursachen für kurzzeitige Ausfälle wurden die anlagenbedingte 
Abschaltung von Schutzschaltern bzw. der Ausfall von Sicherungen ermittelt. Nicht selten 
führten auch Netzbeeinflussungen (Überspannungen bei Gewittern) zu Anlagenausfällen. 
Etwa 12 % der Anlagen hatten mehrfach langandauernde Ausfälle, die meist auf 
Reparaturen der Wechselrichter zurückzuführen waren. Dabei kamen Baugruppenausfälle 
und Blitzschlagschäden am häufigsten vor. Die auswertbaren Angaben für die Kosten der 
Wechselrichter-Reparaturen liegen einschließlich Transportkosten und MWST. zwischen 
1200.- und 3200.-DM. Zwei Anlagen konnten trotz fortwährender Bemühungen der 
lnstallationsfirmen nicht in einen dauerhaften Funktionszustand versetzt werden. Auch 
hier lag die Hauptursache am Wechselrichter. In Ca. 50  % der Falle wurde die 
Wechselrichter-Reparatur durch die Hersteller auf dem Kulanzweg erledigt. Für 
Reparaturen kleinerer Fehler an der Anlage wurden Kosten zwischen 200.- und 500.- DM 
genannt. 
3.5. Entwicklungstendenzen: Übergang zu Einstrang-PV-Anlagen 
Eine kritische Auswertung der Ergebnisse der Anlageninspektionen führt im hier 
betrachteten Leistungsbereich sowohl aus installationstechnischen als auch energetischen 
Gründen relativ zwangsläufig zum Konzept der Einstrang-Anlage [291. 
Im Bild 3.9 ist der prinzipielle Aufbau einer solchen Anlage mit den Betriebswerten der 
auftretenden Parameter dargestellt. Der PV-Generator mit einer maximalen Leistung von 
5 kW, ( 1 )  besteht aus Großmodulen (etwa 200 W,) mit intern parallel geschalteten 
Zellenreihen mit Kurzschlußströmen bis 10 A. Einige bereits heute auf dem Markt 
befindliche Typen [301 mit integriertem Modulverbindungskabel für beide Leitungen und 
Steckverbindern erlauben auch eine gefahrlose Montage. 
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Bild 3.9: Aufbau einer Einstrang-PV-Anlage 
Die resultierende Arbeitsspannung liegt bei maximal 500 V (für die 5-kW,-Anlage). Die 
benötigten Kabelquerschnitte für die DC-Leitung übersteigen nicht die im Nieder- 
spannungsbereich üblicherweise verwendeten Querschnitte. Der Verkabelungsaufwand 
sinkt jedoch drastisch. Ein Abzweigkasten mit Strangdioden (Leistungsverlust) und - 
sicherungen (Kontaktunsicherheiten) wird nicht mehr benötigt. 
Der DC-Trennschalter (2) kann -ebenso wie die Überspannungsableiter- im Netzein- 
speisegerät (3) integriert werden. Ein künftiges integriertes Netzeinspeisegerät (3) enthält 
neben dem Wechselrichter noch eine Diagnose- sowie Anzeigeeinheit, die neben Strom-, 
Spannungs-und Leistungswerten mittels eines einfachen Solarimeters (4) das Performance 
Ratio errechnet und anzeigt. Dadurch ist ständig eine effektive Kontrolle der Funktion der 
gesamten Anlage möglich. Ebenfalls im Netzeinspeisegerät integriert i s t  eine 
Netzüberwachungskomponente (5 ,  z.B. ENS) für Netzimpedanzmessung und Abschaltung 
im Fehlerfall. 
Die dargestellte Anordnung besitzt folgende Vorteile: 
- einfachere Montage 
- geringere Kosten durch Wegfall von Komponenten 
- Verringerung der DC-Verluste 
- Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit. 
4.1 Aufgabenstellung 
Eines der Hauptziele des 1000-Dächer-Photovoltaik-Programms bestand darin, die Lei- 
stungsfähigkeit der gegenwärtig verfügbaren Komponenten (Module, Wechselrichter) 
unter unterschiedlichen technischen und meteorologischen Bedingungen zu erproben und 
zu bewerten. Neben der kontinuierlichen Auswertung der monatlichen Energieerträge 
waren vertiefende Vermessungen der Anlagen dazu unabdingbar. 
Im Rahmen des Projektes wurde deshalb ein spezieller PV-Anlagen-Analysator (PVAA) 
weiterentwickelt [311 und eingesetzt, der während einer eintägigen Messung die Be- 
stimmung aller wichtigen Anlagenparameter ermöglicht. Der Entwicklung lag folgende 
Aufgabenstellung zugrunde: 
- kontinuierliche Messung der Einstrahlung in Modulebene, der Modul- und der 
Umgebungstemperatur, 
- kontinuierliche Messung der DC-Leistung (Strom, Spannung) und der AC-Leistung, 
- Messung der PV-Generatorkennlinien bei Erreichen voreingestellter Bestrahlungs- 
stärken bzw. nach manueller Auslösung. 
Der PVAA wurde als transportables, PC-gesteuertes Gerät konzipiert. Entsprechend dem 
vorhandenen Anlagenspektrum sollten bei der Kennlinienmessung Ströme bis 50 A und 
Spannungen bis 450 V gemessen werden. Die Ergebnisse der kontinuierlichen Messungen 
sollten als 10-Minuten-Mittelwerte gespeichert werden. 
4.2 Schaltungskonzept 
Dem realisierten Gerät wurden folgende Parameter zugrundegelegt: 
- Leistungsbereich 1 ... 5 kW 
- Spannungsbereich 50 ... 450 V, Auflösung <0,5 V 
- Strombereich 50 A, Auflösung < 20 mA 
- Isolation galvanische Trennung zwischen Netz (PC) und PV- 
Anlage 
- Gewicht (ohne PC) 10 kg einschl. Transportkoffer 
Im Bild 4.1 ist die prinzipielle Funktionsweise des PVAA sowie seine Einbindung in die zu 
vermessende PV-Anlage dargestellt 129, 31 I. Als zentrales Erfassungs- und Steuergerät 
wird ein transportabler PC (4) eingesetzt. Der PC steuert die Funktionen Messdaten- 
erfassung, 10-min-Mittelwertsbildung der Messwerte und Datenspeicherung sowie die 
Kennlinienmessung. Der Steuerrechner löst die Messung der Kennlinien sowohl zeit- 
abhängig als auch bestrahlungsstärkenabhängig (stufenweise einstellbar) automatisch aus. 
Dazu wird die DC-Hauptleitung kurzzeitig unterbrochen. 
Bild 4.1 : Funktion des PV-Anlagen-Analysators und seine Einbindung in die PV-Anlage 
Der PVAA wird unmittelbar vor und nach dem Wechselrichter (5) elektrisch in die PV- 
Anlage eingebunden. Dabei wird in die Gleichstromhauptleitung der PV-Anlage eine 
Messbox mit Trennschalter (2) eingefügt. Der Trennschalter leitet den Generatorstrom 
zum Wechselrichter (5) oder - zur Kennlinienmessung - kurzzeitig in  eine gesteuerte Last 
(3). Die zum Wechselrichter geführte Gleichstromleistung wird in der Messbox gemessen 
und vom PC übernommen. Die vom Wechselrichter ins Netz eingespeiste Momentan- 
Leistung wird mittels Messumformer (6) bestimmt und vom PC erfaßt. In der Nähe des 
PV-Generators sind in Modulebene zwei Einstrahlungssensoren (G) (der ESTI-Sensor wird 
gleichzeitig zur Modultemperaturmessung genutzt) angebracht. Zur Messung der Umge- 
bungstemperatur dient ein Halbleiterschaltkreis. 
8iid 4.2 Blockschaltbild des PVAA 
Das Blockschaltbild des entwickelten PVAA ist im Bild 4.2 gezeigt [31]. Die im PC (1) 
integrierte 8-kanalige ADC-DAC-Messkarte ME 30-2 (2) erfaßt alle Analogwerte mit einer 
Auflösung von 12 bit. Über Einzelkanäle werden gemessen: 
die Bestrahlungsstärke mittel ESTI-Sensor 
- die Bestrahlungsstärke mittels CM I 1 -Sensor 
die Zellen-Temperatur im ESTI-Sensor (Näherungswert für Tm,) 
- die Lufttemperatur. 
Der Multiplexer (7) ermöglicht die Messung mehrerer Größen über den Präzisionstrennver- 
stärker (4) durch die ADC-Meßkarte. So können Strom und Spannung am Wechselrichter- 
eingang (DC-Leistung) oder -während der Kennlinienmessung- Generatorstrom und Gate- 
Spannung dem ADC zugeführt werden. In Fall einer Kennlinienmessung wird das Gate des 
MOS-Transistors (8) mittels einer zeitproportionalen Rampenspannung aus dem DAC der 
Meßkarte über (6) angesteuert. Die Steuerung von Multiplexer ( 7 )  und Umschalter (1 0) 
erfolgt über den Digital-Ausgang (Port 1) der ADC-Karte. Alle PC-Kanäle einschließlich der 
5-V-Stromversorgung sind über optische (4),(5) oder magnetische Strecken (3) galvanisch 
getrennt. Die zeitlichen Abläufe sowie alle Ein- und Ausgaben auf der Bedienoberfläche 
werden durch ein PASCAL-Programm gesteuert. 
4.3 Details des PVAA 
4.3.1 Kennlinienaufnahme über eine gesteuerte Last 
Abweichend vom bekannten Prinzip der Kondensatorlast-Geräte wurde eine elektronisch 
gesteuerte Last in Form eines MOS-Leistungs-Transistors verwendet. Die Belastung des 
kurzzeitig zugeschalteten PV-Generators wird über die Gatespannungssteuerung vom 
Leerlauf in den Kurzschluß vorgenommen. Die Kennlinie wird punktweise durchfahren; 
jeder der 1024 Punkte stellt ein Strom-Spannungs-Paar dar. Entsprechend der PV-Kenn- 
linie erreicht die an der Last anliegende Leistung ihr Maximum im MPP. Da praktisch 
Werte bis über 4 kW auftreten können, muß die Kennlinie sehr schnell durchfahren 
werden, um eine thermische Zerstörung des MOS-Transistors zu verhindern. Dieses 
Problem bereitete einige Schwierigkeiten, weil - ungeachtet der schnellen Messung - die 
zulässige Kristalltemperatur wegen zu großer thermischer Impedanz zwischen Kristall und 
Gehäuse überschritten werden kann. Als Ausweg blieb letztlich bei Leistungen von über 
3 kW nur die Verkürzung der Messdauer durch Begrenzung der Kennlinienaufnahme auf 
den Bereich zwischen der Leerlaufspannung und Spannungen etwas unterhalb der MPP- 
Spannung (siehe 4.3.3). Die gemessene maximale Leistung betrug 4,3 kW. 
Zur Umgehung der sehr starken Nichtlinearität der MOS-Transistor-Eingangskennlinie 
sowie zur Erzeugung möglichst gleichmäßiger Spannungssprünge entlang der U-I-Kennlinie 
des PV-Generators dient eine spezielle Gate-Ansteuerschaltung (6- präziser Spannungs- 
Strom-Wandler). Die sich in 1024 Stufen erhöhende DAC-Ausgangsspannung steuert 
darüber das Gate des Last-MOS-Transistors und erzwingt über den Widerstand (9) kon- 
stante Spannungssprünge am PV-Generator. Anzahl und Abstand der DAC-Spannungs- 
sprünge kann verändert werden, um die Zeit des Durchfahrens der PV-Kennlinie zu 
verkürzen. Ein Vorteil des Verfahrens ist, daß eine direkte PV-Spannungsmessung wäh- 
rend der Kennlinienaufnahme entfallen kann, da sie leicht aus der DAC-Ausgangsspan- 
nung, dem Umwandlungsfaktor des Strom-Spannungswandlers (6) und dem Widerstand 
(9) ermittelt werden kann. Die zur berechneten PV-Spannung noch zu addierende Gate- 
Spannung (ca. 5V) ist ebenfalls einfach meßbar. Wegen des nur einkanalig vorhandenen 
Präzisionstrennverstärkers (4) wird die Messung der Gate-Spannung allerdings gesondert 
durchgeführt. Der Generatorstrom wird als Spannungsabfall an einem entsprechend 
niederohmigen Source-Widerstand vom ADC gemessen. Sicherungsschaltungen verhin- 
dern ein unbeabsichtigtes Öffnen des Gates des MOS-Transistors. 
4.3.2 Lastumschalter ( I  0 )  
Das Abschalten größerer Gleichspannungslasten ist wegen des entstehenden Lichtbogens 
mit Relais-Kontakten nicht unproblematisch. Da im durchgeschalteten Zustand (normaler 
Anlagenbetrieb) ein geeignetes Halbleiter-Bauelement unvermeidlich Verlustleistung 
(Wärme) erzeugt, wurde einer Kombination von Relais und IGBT (in Parallelschaltung) der 
Vorzug gegeben. Die erforderliche Zeitsteuerung der realisierten Schaltung (Bild 4.3.) kann 
vom PC sehr gut realisiert werden. 
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Bild 4.3: Zeitsteuerung des kombinierten DC-Schalters 
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4.3.3 Gerätesteuerung (Software) 
Zu Beginn einer Messung (d.h. eines Messtages) werden die technischen Daten der zu 
vermessenden Anlage eingegeben. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Bedingungen für 
die Auslösung der Kennlinienmessung oder den Zeitrahmen der Mittelwertsbildung zu 
verändern. Der interne Ablauf wird nach dem Start der Messung durch eine Echtzeit- 
Steuerung vorgenommen. Das bedeutet u.a., da13 die gesamte Messung nicht unterbro- 
chen werden kann. Die 1 O-min-Mittelwerte werden aus Einzetmessungen berechnet, deren 
Messabstand 1 0  s beträgt. Vor jeder Einzelmessvng werden 50 ms Einschwingteit 
eingehalten. 
Jede Tagesmessung wird in zwei Dateien abgelegt. Die erste Datei enthält neben der 
Zeitangabe die 10-min-Mittelwerte der Modultemperatur, der Bestrahlungsstärken von 
ESTI- und CM 1 1 -Sensor, Generatorstrom und -Spannung sowie die abgegebene Wechsel- 
richterleistung. Die zweite Datei enthält die Kennlinien-Meßwerte. Neben den Messpara- 
metern (Modul- und Umgebungstemperatur sowie Bestrahlungsstärken) sind pro Kennlinie 
1024 Wertepaare (Strom-Spannung) abgelegt. 
Untersuchungen zum Zeitverhalten der Schaltung während der Kennlinienaufnahme 
führten zur Optimierung der Steuerung. Die Anstiegsgeschwindigkeit der Stromwerte am 
Leerlaufpunkt war für die analoge Verarbeitung (50-1 00  psec je Punkt) zu schnell, folglich 
wurde der Leerlaufspannungswert zu klein angegeben. Ursächlich für dieses Verhalten ist 
die funktionsbedingt notwendige starke Gatespannungsänderung (Kniespannung) von 
etwa 4 Volt zum Öffnen des Transistors. Durch große Gate-Source Kapazitäten von Ca. 
12  nF ergeben sich beachtliche Zeitkonstanten. 
Deshalb wurde die Abtastgeschwindigkeit vom Messbeginn (Leerlauf des Generators) bis 
zum Erreichen eines Grenzstromes auf Ca. 1 ms/Punkt verringert. Damit wird der Leerlauf- 
spannungspunkt genauer bestimmt, ohne daß die Wärmebelastung kritisch wird. Die zur 
Verfügung stehende Zeit erlaubt für jeden Punkt Strom- und Gatespannungsmessung 
nacheinander einschließlich einer Mittelwertsbildung aus 5 Messungen jedes Wertes. Der 
Grenzstrom beträgt etwa 5 %  vom Strombereichsendwert, er wird aus den eingegebenen 
Anlagendaten errechnet. Oberhalb des Grenzstromes wird dann die Kennlinie wieder mit  
der vollen Geschwindigkeit gemessen, weil in der Nähe des MPP die Stromänderung je 
Messpunkt (Tangente an die Kennlinie) Ca. 1 0  mal geringer ist und die Gatespannungs- 
änderung vernachlässigbar klein geworden ist. 
Eine separate Messung der Leerlaufspannung erfolgt an den durch Schalter (1 0) geöff- 
neten Generatorklemmen nach einer Beruhigungszeit von 3 sec im Kanal Spannungs- 
messung kurz vor der Lastaufschaltung zur Kennlinienmessung. Der Leerlaufspannungs- 
wert wird als Mittelwert aus 20 unmittelbar hintereinander gemessenen Werten (Abstand 
Ca. 50 ps) gebildet. 
Zur Minimierung der thermischen Belastung des MOS-Leistungstransistors wurde -in 
Abhängigkeit von 2 Grenzwerten- der Messablauf modifiziert. Ab einer -entsprechend der 
aktuellen Bestrahlungsstärke- zu erwartenden MPP-Leistung von 1500 W wird kurz nach 
Durchfahren des MPP die Messung unterbrochen und nur noch der ~urzschlußstrom am 
Ende der Kennlinie ohne Gefahr für den MOS-Transistor bestimmt. Sollte die MPP-Lei- 
stung eine weitere Grenze ( 2500 W) überschreiten, so wird auch der vorgesehene zweite 
Durchlauf zur Gate-Spannungsmessung nicht gestartet. Die fehlende Gatespannung Iäßt 
sich aus den vorhandenen Kennlinien-Messwerten leicht extrapolieren. Da der Anteil der 
Gatespannungsänderung an der Generatorspannung im Aussteuerbereich bei unter 1 % 
liegt, ist der dadurch verursachte Fehler zu vernachlässigen. 
Für die Strommessung ist  zur Verbesserung der Auflösung des Analog-Kanales eine 
automatische Bereichsumschaltung -basierend auf den Messwerten im Normalbetrieb der 
Anlage- innerhalb des Vorverstärkers vorgesehen. Liegen die Messwerte nur knapp über 
der Umschalt-Schwelle von 6 A, führt dies in diesem Bereich zu größeren Messfehlern. 
4.3.4 Ermittlung der MPP-Parameter 
Im Verlauf der Untersuchungen zeigte sich, daß die Messungen der Kennlinien teilweise 
mit erheblichen Schwankungen (Rauschen) behaftet waren. Die Überprüfung des Mess- 
fehlers der gemessenen Wertepaare erfolgte mittels einer geeigneten idealen Spannungs- 
quelle (1 50 V; 10 A) mit vorgeschailtetem definierten Widerstand . Entsprechend der 
Zweipoltheorie mui3 der MPP der gemessenen Widerstandskennlinie bei exakt der halben 
Leerlaufspannung liegen. Die Prüfung ergab Abweichungen zwischen - 5 % und + 3 % 
von diesem Wert. 
Zur Glättung des Kennlinienverlaufes im Bereich des MPP wurden Ausgleichsverfahren 
verwendet. Die gemessenen Kennlinien-Datensätze wurden im interessierenden Bereich an 
Polynome 2.bis 5. Grades angepaßt (Bild 4.4) und anschließend die MPP-Werte U„„„ 
und I„„„ aus den geglätteten Kennlinien ermittelt. 
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Bild 4.4: Bestimmung der MPP-Leistung durch Ausgleichsverfahren 
4.4 Auswertung der Messungen 
Die vom PVAA ermittelten 10-Minuten-Mittelwerte können direkt ausgewertet werden. 
Aus den Einstrahlungsdaten sowie den DC- und AC-Leistungen lassen sich die Wirkungs- 
grade des Generators, des Wechselrichters sowie der Gesamtanlage angeben. An klaren 
Tagen mit stabilen Einstrahlungsverhäitniccen konnten so alle energetisch relevanten 
Parameter einer PV-Anlage ermittelt werden. An Tagen mit rasch wechselnder BewQlkung 
war allerdings die gewählte lntegratianszeit zu groß. 
In den Bildern 4.5 bis 4.8 sind typische Ergebnisse beispielhaft dargestellt. 
Bild 4.5 zeigt den gemessenen Generatorwirkungsgrad in Abhängigkeit von der Ein- 
strahlung und (implizit) der Temperatur. Durch eine Ein-Tagesmessung an einem sonnigen 
Tag kann grundsätzlich der gesamte Einstrahlungsbereich erfaßt werden. Die Verringerung 
des Wirkungsgrades bei niedrigen Einstrahlungen ist gut erkennbar, eine quantitative 
Auswertung dieser Ergebnisse ist jedoch wegen der gleichzeitig auftretenden Änderungen 
von Einstrahlung und Temperatur nicht ohne weiteres möglich. Bei sehr kleinen Einfalls- 
winkeln der Strahlung können durch Reflexion zusätzliche Fehler auftreten. 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Bestrahlungsst'arke p l m q  
Bild 4.5: Gemessener Generatorwirkungsgrad einer PV-Anlage 
Bild 4.6: Wechselrichterwirkungsgrad als Funktion der DC-Leistung 
Die ebenfalls leicht zu ermittelnde Kennlinie des Wechselrichters ist beispielhaft in Bild 4.6 
dargestellt. Der erreichbare DC-Leistungsbereich wird wieder durch die Einstrahlungs- 
bedingungen bestimmt. Die Kennlinie ist kaum von der Umgebungstemperatur abhängig, 
sie ist deshalb grundsätzlich mit den Datenblattangaben der Hersteller vergleichbar. 
Im Bild 4.7 ist die spezifische AC-Leistung (bezogen auf die Nennleistung) einer Anlage als 
Funktion der Bestrahlungsstärke dargestellt. Die Abhängigkeit ist weitgehend linear, 
jedoch beginnt die Leistungsabgabe erst bei Bestrahlungsstärken größer als 50 W/m2. 
Über den Modultemperaturkoeffizienten ist der dargestellte Zusammenhang temperatur- 
abhängig. In Abhängigkeit von den Einstrahlungsbedingungen und der Orientierung des 
Generators werden deshalb mitunter bei Messungen zu unterschiedlichen Tageszeiten 
unterschiedliche Abhängigkeiten gefunden [I  91. 
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Bild 4.7: Normierter Ertrag einer PV-Anlage in Abhängigkeit von der Bestrah- 
lungsstärke 
Das Bild 4.8 zeigt einen gemessenen Kennliniensatz einer PV-Anlage. Erkennbar ist der 
Einfluß der Bestrahlungsstärke, welche sich proportional auf den Kurzschlußstrom und 
deutlich geringer auf die Leerlaufspannung auswirkt. 
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Bild 4.8: Kennlinienfeld einer PV-Anlage (Nennleistung !,08 kWp) 
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5.  Ermittlung der STC-Kennlinien und normierte Energieerträge 
5.1. Untersuchte Verfahren 
Die auf Standardtestbedingungen bezogene Nennleistung des PV-Generators ist die 
wichtigste Bezugsgröße bei der Beurteilung von PV-Anlagen. Sie wird gewöhnlich aus den 
Angaben der Modul-Datenblätter berechnet. Auftretende Abweichungen infolge mismatch 
der Module und ohmscher Verluste in der DC-Verkabelung werden dabei ebenso wie 
Abweichung der Modulleistungen von den Datenblattangaben nicht berücksichtigt. Einer 
möglichst genauen Kenntnis der tatsächlichen STC-Leistung einer PV-Anlage kommt 
deshalb große Bedeutung zu. 
Die Kennlinien von PV-Generatoren können mit  verschiedenen Methoden relativ leicht 
gemessen werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der in Kapitel 4 beschriebe- 
ne PV-Anlagen-Analysator eingesetzt. Die Kennlinien können allerdings nur unter realen 
Betriebsbedingungen gemessen werden, die sich sowohl in der Bestrahlungsstärke G als 
auch der Modultemperatur T„, deutlich von den STC-Bedingungen unterscheiden. Bei 
beiden Parametern treten - neben den allgemeinen Messfehlern - zusätzliche Ungenau- 
igkeiten infolge nichtstationärer Umgebungsbedingungen sowie der inhomogenen Tempe- 
raturverteilung im PV-Generator auf. Die daraus resultierenden Fehler auf die Ermittlung 
der STC-Leistung sind deutlich größer als die Beiträge der Messfehler der elektrischen 
Größen. 
Zur Umrechnung der gemessenen Kennlinien auf STC-Kennlinien wurden in den letzten 
Jahren eine Reihe von Verfahren entwickelt. Ihnen lag entweder das Ein- oder das Zwei- 
Dioden-Modell der Solarzelle zugrunde [321. 
Die auf dem Ein-Dioden-Modell beruhenden Verfahren sind leichter zu implementieren und 
liefern - wie Vergleiche zeigten [32,331 - im Rahmen der Fehlergrenzen die gleichen 
Ergebnisse wie die komplexeren Zwei-Dioden-Modelle. 
Die Ein-Dioden-Verfahren gehen wesentlich auf Arbeiten von BLÄSSER [34-371 zurück. 
Sie wurden mehrfach verfeinert, so daß streng genommen mehrere praktische Umset- 
zungen existieren. Generell wird davon ausgegangen, daß jedes gemessene Wertepaar 
(UMEg,Imß) einer Kennlinie in ein entsprechendes Wertepaar (U„ I„) der STC-Kennlinie 
transformiert wird. Die Transformation erfolgt durch getrennte Korrekturen des Strom- 
bzw. Spannungswertes. Aus den Punkten jeder gemessenen Kennlinie kann somit eine 
STC-Kennlinie berechnet werden. Durch Abgleich freier Parameter oder durch Mittelwerts- 
bildung wird dann die gesuchte STC-Leistung im Maximum Power Point (MPP) des Gene- 
rators ermittelt. 
Die Umrechnung der Spannungswerte erfolgt durch Addition einer konstanten Korrektur- 
Spannung DV zu jedem Meßwert U„, einer Kennlinie. Die Korrekturspannung wird aus 
dem Meßwert der Leerlaufspannung UMEßvoc nach folgender - aus dem Ein-Dioden-Modell 
ableitbarer - Formel ermittelt: 
Der Faktor a ist  hier das Produkt aus kT/e (thermische Spannung) und einem Nichtideali- 
tätsfaktor der Diode (meist 2,3), der Koeffizient b ist der Spannungstemperaturkoeffizient 
der Diode (Zelle) entsprechend Datenblatt. In Gleichung (5.1) sind beide Werte auf U„,„ 
bezogen. Die Größe a wird auch als Einstrahlungs-korrekturfaktor bezeichnet, ihr Stan- 
dardwert beträgt 0,06. Da die Modultemperatur T„, weder einfach bestimmt und zudem 
auch nicht als konstant über den Generator angesetzt werden kann, kann die Modul- 
temperatur näherungsweise auch über die Umgebungstemperatur ausgedrückt werden: 
Dabei wird ein linearer Zusammenhang der Modultemperatur von der Bestrahlungsstärke 
G angenommen: 
Für die hier vorgestellten Untersuchungen wurde ausschließlich Gleichung I5. I )  verwen- 
det. Wegen der einfachen Modelle und der unvermeidlichen Messfehler (insbesondere bei 
der Bestimmung von G und TM0J führt jeder Messwert U„,„ zu einem etwas anderen 
Wert von U„,„ . Aus der Bedingung, daß U„,„ unabhängig von der jeweiligen Ein- 
strahlung sein muß, kann durch Variation von a in den Gleichungen (5.1) und (5.2) der 
Wert von U„,„ ermittelt werden. Dabei ist es von Vorteil, Leerlaufspannungsmessungen 
über einen großen Bereich der Bestrahlungsstärke vorzunehmen. Aus Messungen allein bei 
hohen Bestrahlungsstärken ist a nicht zu ermitteln, 
Bild 5.1 : U„* o, -Abgleich mit a = 6,05 
Im Bild 5.1 ist ein solches Abgleichbeispiel für die Leerlaufspannung eines Generators 
dargestellt. Aus insgesamt 14 Messwerten der Leerlaufspannung wird die -von der 
Bestrahlungsstärke unabhängige- Leerlaufspannung mit 151 Volt bestimmt. Der dabei 
ermittelte Wert von a wird der Berechnung der individuellen Korrekturspannung DV für 
jede Kennlinie gemäß Gleichung (5.1 ) zugrundegelegt. 
Die Transformation der gemessenen Stromwerte I„,auf STC-Werte erfolgt nach dem aus 
der Ein-Dioden-Gleichung für den Kurzschlußfall ableitbaren Beziehung: 
In dem hier diskutierten Verfahren nach BLÄSSER wird die Gültigkeit dieser Gleichung für 
jeden Punkt einer Kennlinie vorausgesetzt. Wegen der geringen Größe des Strom-Tem- 
peraturkoeffizienten a wird der Term in eckigen Klammern häufig vernachlässigt. 
Bei der Ermittlung der transformierten U„-Werte wird neben dem Spannungskorrektur- 
term nach Gleichung (5.1 1 noch ein - sicher in jedem Generator auftretender - Serienwider- 
stand Rs berücksichtigt: 
Rs stellt einen Serienwiderstand dar, der vorhandene Verluste im Generator beschreibt. 
Seine Bestimmung erfolgt aus den vorhandenen Messungen durch eine Anpassung. Liegt 
nur eine Messung vor, kann ein Standardwert für RSverwendet werden (2.B. 0 oder 0,5 
C! E32,381). 
Zur R,-Berechnung werden aus den transformierten Wertepaaren (UsTc, I„) die reduzier- 
ten Kennlinien durch Division mit der Leerlaufspannung bzw. dem Kurzschlußstrom 
gebildet: 
- 
U - I 
"red - I ired - 
"sTc,oc 'sTc.sc 
Alle gemessenen Kennlinien eines PV-Generators werden nun in einem einzigen Diagramm 
mit X- und y-Koordinaten zwischen O... 1 eingetragen. Durch Verändern des Wertes von Rs 
in  Gleichung (5.5) lassen sich alle in diesem Diagramm dargestellten reduzierten Kenn- 
linien zur optimalen Überdeckung im Bereich des MPP bringen. Dieser Abgleich ist al- 
lerdings subjektiv und deshalb nur relativ unscharf durchführbar. Im Bild 5.2 ist ein Satz 
reduzierter Kennlinien im Abgleichfall (Rs = 0,4 Ohm) dargestellt. 
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Bild 5.2: Ermittlung von R, aus reduzierten Kennlinien 
Die Variation von Rs wirkt sich in den reduzierten Kennlinien praktisch nur bei Spannungen 
größer als U„, aus. Untersuchungen ergaben, daß die Bestimmung von R, deshalb auch 
auf einem einfacheren Weg möglich ist (Bild 5.3). Dabei wird im reduzierten Kennlinienfeld 
von jeder Kennlinie nur der MPP eingetragen. Es wird derjenige Widerstand R, bestimmt, 
für den das entstehende Punktefeld die geringste Fläche einnimmt. Auch hier entscheidet 
der Auswerter allerdings subjektiv. 
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Bild 5.3: Rs-Optimierung mittels MPP der einzelnen Kennlinien 
I m  Bild 5.4 ist ein Kennliniensatz mit 6 gemessenen Kennlinien und der daraus berech- 
neten STC-Kennlinie dargestellt. Die dargestellte STC-Kennlinie wurde als Mittelwert aus 
den einzelnen hochgerechneten Kennlinien ermittelt. Die gesuchte STC-Leistung ergibt 
sich als MPP der dargestellten STC-Kennlinie. 
Die gesuchte STC-Leistung des Generators kann auch aus jeder einzelnen hochgerechne- 
ten Kennlinie ermittelt werden : 
Der endgültige P„ -Wert des Generators wird dann als Mittelwert aller P„,„, der 
einzelnen Kennlinien bestimmt. 
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Bild 5.4: Kennliniensatz und berechnete STC-Kennlinie 
Ein neuerer Vorschlag von BLÄSSER 1371 basiert auf der empirisch gestützten Annahme 
der Invarianz der reduzierten Kennlinien gegenüber den Umgebungsbedingungen (T und G). 
Die Füllfaktoren FF jeder Kennlinie eines Generators sind in erster Näherung gleich groß. 
Wegen 
FF = 'MP . 'MPP 
"oc 1% 
gilt: 
Die Größen IsTc,sc und UsTc,oc werden wie oben beschrieben gewonnen. Durch Einführen 
der reduzierten Differenzspannung Dv 
und des reduzierten (dimensionslosen) Serienwiderstandes r, 
folgt für den Füllfaktor bei STC-Bedingungen FFsTc in erster Ordnung für jede reduzierte 
Kennlinie C361 
Mi t  einem Startwert für r, (2.B. 0,5) werden die FFsTc aller Kennlinien gebildet. Ein Ab- 
gleich auf das optimale FFsTc kann durch Variation von r, mit Hilfe der Methode der 
kleinsten Quadrate ermittelt werden. Analog zum Vorgehen bei der Bestimmung von a 
nach (5.1) kann FFsTc auch durch die Forderung nach der Bestrahlungsstärke unabhängig 
von FFsTc gefunden werden. Das letztere Verfahren ist im Bild 5.5 dargestellt. 
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Bild 5.5: Anpassung des Füllfaktors durch Variation von r, und Forderung der 
Unabhängigkeit von der Bestrahlungsstärke 
5.2 Sensitivität der Umrechnungsverfahren 
Durch Vergleich der beschriebenen Verfahren kann eine Abschätzung der erreichbaren 
Genauigkeit bei der Ermittlung der STC-Leistung der Generatoren vorgenommen werden. 
Der in den Bildern 5.1 bis 5.5 verwendete Kennliniensatz umfaßte insgesamt 1 1 nutzbare 
(d.h. G>500 W/m2, weitgehend stationäre Messbedingungen) Kennlinien. Sie sind in 
Tabelle 5.1 zusammengestellt. Aus jeder einzelnen Kennlinie Iäßt sich unter Verwendu~ng 
der Standardwerte a=0,06 und Rs= In nach den Gleichungen (5.8) bzw. (5.1 3) die 
Generatorleistung ermitteln, die Werte sind in den Spalten 4 und 5 der Tabelle angegeben. 
Die nach beiden Verfahren für jede Kennlinie bestimmten Generatorleistungen untcer- 
scheiden sich um bis zu 30 Watt, lediglich bei den Kennlinien bei Bestrahlungsstärken von 
etwa 500 W/m2 ergeben sich größere Abweichungen. Als Mittelwerte aus allen Messun- 
gen erhält man 1370 bzw. 1360 Watt. Die absoluten Abweichungen einzelner Werte vom 
jeweiligen Mittelwert liegen beim Verfahren nach GI. (5.8) mit 60 Watt mehr als doppelt 
so hoch als beim Verfahren nach der Füllfaktormethode. 
Tabelle 5.1 : Kennlinienparameter und ermittelte STC-Leistungen (a = O,O6, R = 1 ) 
Tabelle 5.: STC-Leistungen aus zwei Kennlinien 
Tabelle 5.3: STC-Leistung nach beiden Verfahren 
Bereits bei zwei verfügbaren Kennlinien können durch Fittung von a und Rs optimierte 
Werte für die Generatorleistung ermittelt werden. In Tabelle 5.2 sind für 3 Kennlinienpaare 
die Ergebnisse dargestellt. Trotz relativ großer Unterschiede in den angepaßten a-Werten 
zwischen den Paaren wird die Streuung der bestimmten Generatorleistungen deutlich 
geringer, als Mittelwert ergeben sich mit 1383 W und 1399 W etwas höhere Werte. 
Abgleichwerte 
a = 0,05; Rs = 0,4 
a = 0,05; rs =0,37 
Bei Einbeziehung aller Kennlinien ergibt sich schließlich nach GI. (5.8) eine Generator- 
leistung von 1397 Watt und nach Gleichung (5.1 3) eine Leistung von 1391 Watt. Die 
ermittelten Parameter für a und rs sind in Tabelle 5.3 angegeben. 
Als Test für die Genauigkeit der gesamten Umrechnungsprozedur (einschließlich der Fehler 
der Messungen) gilt die Berechnung einer gemessenen Kennlinie aus den Messungen aller 
anderen Kennlinien. Von den im Bild 5.3 dargestellten 6 Kennlinien wurden 5 zur Be- 
rechnung der Kennlinie k09 verwendet. Dazu wurden in allen Gleichungen die STC-Werte 
durch die für die Kennlinie k09 gemessenen Werte (G = 71 1 W/m2, T = 27,6 O C) ersetzt. 
Für die gemessene Kennlinie k09 wurde eine MPP-Leistung von 963 W bestimm*. Im Bild 
5.6 sind die umgerechneten Kennlinien und die "ZielM-Kennlinie dargestellt. Die MPP- 
Leistungen der umgerechneten Kennlinien liegen zwischen 945 Watt und 975 Watt. Nach 
Gleichung (5.8) wird eine Leistung von 974 Watt und nach Gleichung (5.1 3) von 9 7 3  
Watt gefunden. Die sehr gute Übereinstimmung ( I %) mit  dem gemessenen Wert von 
Mittelw. ( PSTc,„,) 
1397,5 W 
k09 bestatigt die Brauchbarkeit der beschriebenen Verfahren. 
Mittelw. (FFsTc) 
1390,8 W 
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Bild 5.6: Berechnung einer gemessenen Kennlinie aus anderen gemessenen Kennlinien 
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Der Fehler der ermittelten Leistungsangabe wird bestimmt durch: 
- Messfehler (Strom, Spannung, Einstrahlung, Temperatur), 
- Fehler infolge outdoor-Messung (spektrale Zusammensetzung des Lichtes, Einfalls- 
richtung, Inhomogenität der Generatortemperatur), 
- Fehler durch die verwendete Näherung zur Umrechnung. 
Systematische Fehler bei der Einstrahlungsmessung (etwa durch schlecht geeichte 
Sensoren) führen direkt zu entsprechenden Fehlern in der Leistungsangabe. Werden z.B. 
statt des Pyranometers CM 11 für die diskutierte Messreihe die Werte eines in gleicher 
Ebene liegenden ESTI-Sensors genutzt (sie liegen vormittags stets einige 1 0 Watt/mz unter 
den CM I I-Werten, Bild 5.7), so erhält man stat t  der in Tabelle 5.3 angegebenen STC- 
Leistungen Werte von 1433 bzw. 1436 Watt. 
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Bild 5.7: Bestrahlungsstärke-Messung mit unterschiedlichen Sensoren 
Eine detaillierte Untersuchung [38,251 der einzelnen Fehlerquellen führt zu einem Gesamt- 
fehler der Leistungsangabe des Generators aus einer einzelnen Messung von etwa 5 %. 
5.3 Ergebnisse der Messungen 
In der Tabelle A 4  sind die Ergebnisse der Berechnung der STC-Leistungen von 4 3  ver- 
messenen Anlagen zusammengefaßt. Die gewählte Ordnung nach Modultypen erleichtert 
den Vergleich der Anlagen. In der Spalte 3 der Tabelle ist die Nennleistung des Genera- 
tors bei Inbetriebnahme entsprechend Datenblattangaben eingetragen. Die in der Spalte 4 
angegebene Leistung ist die Generatorleistung nach Datenblatt zum Zeitpunkt der Kenn- 
linienmessung, sie liegt im Einzelfall wegen ausgefallener Stränge bzw. Module unter der 
Nennleistung bei Inbetriebnahme. Unterschiede entstehen auch, wenn unterschiedlich 
ausgerichtete Teil-Flächen des Generators vermessen wurden. Bei 3 1  Anlagen ist diese 
Angabe allerdings mit  der Abnahmeleistung identisch. 
In den Spalten 5 und 6 sind die jeweils ermittelten Parameter a und R, angegeben. Spalte 
7 enthält die nach der Gleichung (5.8) bestimmte Generatorleistung. Die Spalten 8 und 9 
enthalten die nach der Füllfaktormethode (Gleichungen (5.12) und (5.10)) ermittelten 
Werte von r, und PsTc. Der prozentuale Anteil der experimentell bestimmten Generatorlei- 
stung (Spalte 9) zur Generatorleistung nach Datenblatt (Spalte 4) ist in Spalte 1 0  der 
Tabelle angegeben. Der Mittelwert der Angaben aus Spalte 10  für die einzelnen Modulher- 
steller ist in Spalte 11 enthalten. 
Für die Berechnungen wurde grundsätzlich der Bestrahlungsstärke-Wert des CM 1 1 -Sen- 
sors verwendet. Die gleichzeitige Messung der Bestrahlungsstärke mit CM1 1- und ESTI- 
Sensor am zu untersuchenden Generator erwies sich dennoch als vorteilhaft. Einerseits 
konnten dabei die auftretenden systematischen Unterschiede bei Nutzung beider Sensoren 
untersucht und ausgewertet werden (Bild 5.7). Andererseits erlaubte das unterschiedliche 
Zeitverhalten der beiden Sensoren die Eliminierung von Kennlinienmessungen bei in- 
stationären Bestrahlungsstärken, da schnelle Wechsel der Bestrahlungsstärke (etwa bei 
Durchzug von Wolkenfeldern) zu starken Differenzen (> 30  W/m2) zwischen der Anzeige 
beider Sensoren führen. 
Der erhebliche EinflurJ der Modultemperatur auf die Bestimmung der STC-Leistung zeigte 
sich insbesondere bei einem dachintegriertem Generator (Anlage Pesterwitz). Bei der 
Berechnung der STC-Leistung ergaben sich für diesen Generator zunächst völlig unreali- 
stische Werte für den Parameter a (a = 0,005). Durch die auf der Generatorrückseite 
angebrachte Wärmedämmung ist die Generatortemperatur (trotz Belüftung) sicherlich 
deutlich höher als die mit  dem ESTI-Sensor bestimmte "Modultemperatur". Wurden der 
Kennlinienumrechnung -geschätzte- 1 O°C höhere Generatortemperaturen als die gemesse- 
nen Werte zugrundegelegt, konnte die-Ermittlung von PsTc problemlos mit den in  der 
Tabelle angegebenen Parametern erfolgen. 
Zur Überprüfung der Ergebnisse der ermittelten Generatorleistungen P„ wurden Mr einige 
Anlagen die Kennlinien der einzelnen Stränge aufgenommen und untersucht. Als Beispiel 
wird die Anlage in Tirpersdorf hier diskutiert. Faktisch besteht diese Anlage aus 2 getrenn- 
ten, ansonsten jedoch völlig identischen Einzelanlagen. Praktisch wurde dazu die "norma- 
le" Generatormessung gegen 1 4  Uhr unterbrochen und kurz hintereinander bei annähernd 
konstanter Bestrahlungsstärke (G: Ca. 650 W/m2) die 6 Stränge einer Teilanlage ver- 
messen. An den 6 einzelnen Kennlinien sind keine Besonderheiten erkennbar. Die STC- 
Berechnung wurde mit den konstanten Faktoren a =0,06 und Rs = 1 vorgenommen, da mit 
nur einer Messung je Kennlinie kein Abgleich möglich ist. In der Tabelle 5.4 sind die 
Messergebnisse eingetragen. 
Tabelle 5.4: Strangeinzelmessungen Anlage Tirpersdorf 
Strang Strang Strang Strang Strang Strang 6 Summe Wert 
1 2 3 4 5 Gesamt- 
generator 
Leistung 262,2 258,6 260,2 258,3 260,9 250,5 1551 1558 
[W,] 
ICTCMPP Zr55 2,49 2,48 2,49 2,s 1 2,44 14,96 15,42 
[Al 
P 102,9 103,9 104,9 103,7 104,l 1 02,8 1 02,9 
[V1 
Im Ergebnis zeigt sich, daß die Summe der STC-Leistungen der einzelnen Stränge etwa die 
STC-Leistung des Gesamtgenerators ergibt. Die geringfügige Differenz ist auf Schwan- 
kungen der Bestrahlungsstärke während der Messung zurückzuführen. Die Leistung der 6 
Stränge unterscheidet sich um maximal 4 % (mismatch). Das mismatch spiegelt sich 
sowohl in den Strangströmen als auch in der Spannung wider. 
Zum Vergleich der Ergebnisse der STC-Leistungsermittlung sind in der Tabelle 5.5 die 
Mittelwerte der ermittelten Generatorleistungen (bezogen auf die Generatorleistung nach 
Modul-Datenblatt) für die einzelnen Modulhersteller zusammengefaßt. 
Tabelle 5.5: Mittelwerte der Generatorleistungen verschiedener Modulhersteller (in % 
bezogen auf die Generatorleistung nach Datenblatt) 
BP Helios Siemens DASA NUKEM Photowatt Newtec 
89,6 74,7 92,7 80,4 81,6 82,4 86,1 
Ungeachtet der Tatsache, daß nicht alle Anlagen unter identischen Messbedingungen 
untersucht werden konnten -im Zeitraum zwischen Juli 1994 und August 1997 wurden 
mehrere Veränderungen im Messregime vorgenommen- liegt die ermittelte Generatorlei- 
stung generell deutlich unter der Generatorleistung entsprechend Modul-Datenblatt- 
angaben. 
Üblicherweise wird die STC-Leistung eines einzelnen Moduls durch die Hersteller mit einer 
Toleranz von 5 % garantiert. Die mismatch-Verluste bei der Verschaltung der einzelnen 
Module zum Generator liegen in der Größenordnung von 2-4 %, weitere Verluste ent- 
stehen im Gleichstromkreis durch Widerstände bzw. Übergangswiderstände der Kabel, 
Klemmstellen und Sicherungen. Letztere liegen auch in der Größenordnung von 1-2 %. Die 
in Tabelle 5.5 angegebenen Werte sollten deshalb über 90  % liegen. Solche Werte werden 
allerdings nur von 2 Herstellern erreicht. 
Für die Generatoren der anderen Hersteller wurden STC-Leistungen bestimmt, die 15 - 25 
% geringer als die Leistungen nach Datenblatt waren. Dies sind im Grunde unakzeptable 
Abweichungen. Offensichtlich bestanden zur Zeit der Fertigung der eingesetzten Module 
(1 99 1 bis 1994) teilweise erhebliche Qualitätsprobleme bei einigen Herstellern, die bereits 
früher bei der Auswertung der erreichten Energieerträge vermutet wurden [3,29,401. 
Durch das realisierte integrale Meßverfahren für den gesamten Generator kann nicht 
entschieden werden, ob die gefundenen Minderleistungen Resultat von "gleichmäßigen" 
Minderleistungen aller eingesetzten Module oder entsprechend großer Abweichungen 
einzelner Module des Generators sind. Deshalb ist die -gelegentlich noch zu findende 1381- 
Angabe einer "mittleren STC-Modulleistung" als Ergebnis einer Messung des gesamten 
Generators nicht sinnvoll. 
5.4 Neubewertung der Erträge der PV-Anlagen 
Die ermittelten, z.T. deutlich reduzierten STC-Generatorleistungen führen zu erheblichen 
Konsequenzen bei der Bewertung der erreichten energetischen Erträge der Anlagen. Wie 
in Abschnitt 2 erläutert, geht die STC-Generatorleistung sowohl in den Yield als auch das 
Performance Ratio entsprechend der Gleichungen (2.1) bzw. (2.2) ein. Bei allen Aus- 
wertungen im Abschnitt 2 wurden die STC-Leistungen nach Datenblatt als Nennleistung 
zugrundegelegt. Die nunmehr ermittelten tatsächlichen Leistungen führen insoweit zu einer 
Neubewertung der in Abschnitt 2 dargestellten Resultate. 
In der Tabelle A5 sind die relevanten Ergebnisse -geordnet nach Modulherstellern- zu- 
sammengefaßt. Es sind nur 33 Anlag~en aufgeführt, da Anlagen mit Ausfällen von mehr 
als 1 0  Tagen im Jahr hier nicht berücksichtigt wurden. Neben dem Anlagenstandort und 
dem jeweils eingesetzten Modultyp wi~rd die Nennleistung nach Datenblatt (Spalte 3) und 
die ermittelte STC-Leistung nach dem Füllfaktorverfahren (Spalte 4) angegeben. In Spalte 
5 sind die Mittelwerte des (auf die Nennleistung bezogenen) Yield für die Jahre 1995 bis 
1997 enthalten. Ebenso wurde ein mi~ttleres Performance Ratio für die genannten Jahre 
(Spalte 6) gebildet. 
In den Spalten 7 und 8 sind die auf der Basis der STC-Leistungen aus Spalte 4 ermittelten 
spezifischen Jahreserträge (Yield) der Anlagen und das Performance Ratio angegeben. Der 
Mittelwert der erreichten Yields steigt infolge der Umbewertung für die un-tersuchten 
Anlagen von 694  kWh/kWp auf 818 kWh/kWp. Der Mittelwert des Performance Ratios 
erhöht sich um 15 % auf reichlich 80 %. Beide Mittelwerte repräsentieren die real erreich- 
baren Werte in  Sachsen, sie sind sicher auf große Teile Deutschlands übertragbar. 
Bei einem Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Anlagen sind dennoch einige Beson- 
derheiten auffällig. Bei Anlagen, die bereits in Spalte 6 PR-Werte größer 80 % erreichten, 
werden die neuberechneten Werte unrealistisch groß. An der Anlage Audenhain wird dies 
durch die falsche Ertragmessung hervorgerufen (vgl. Abschnitt 6,2), bei den Anlagen 
Markkleeberg und Dresden X wird eine fehlerhafte (integrale) Strahlungsmessung vermu- 
tet. Bei der Anlage Dresden X kommt zudem hinzu, daß bisher die Eignung des verwende- 
ten Kennlinienumrechnungsmodells für amorphe Solarzellen nicht verifiziert wurde. Die 
extremen Werte der Anlage Crosta sind auf Messfehler während der Kennlinienmessung 
(HF-Störung durch Wechselrichter Top-Class) zurückzuführen. Bei weiteren 4 Anlagen 
liegen die neuen PR-Werte innerhalb der Fehlergrenzen (5 %l oberhalb der 80 %-Marke. 
Bei einzelnen anderen Anlagen bleiben die Yields btw. PR-Werte auch nach der Um- 
rechnung bei unterdurchschnittlichen Werten. Auch dies kann grundsätzlich durch tech- 
nische Probleme der betreffenden Anlagen erklärt werden. So ist der Zeitpunkt der -spater 
nachgewiesenen- Strangausfälle der Anlagen Nardt (664 kWh/kWp,PR = 66%) und Tirpers- 
dorf (650 kWh/kWp) nicht bekannt, durch die die Jahreserträge ab einem bestimmten 
Zeitpunkt zu gering ausfielen. Die Anlage Neustadt (61 1 kWh/kWp) ist bekanntermaßen 
falsch dimensioniert mit der Folge eines geringen Wechselrichterwirkungsgrades. 
Die Neubewertung der Anlagenerträge ermöglicht auch die Ermittlung einiger energiewirt- 
schaftlich interessanter Parameter aus den 5 mit Datenloggern ausgerüsteten PV-Anlagen. 
Im Bild 5.8 ist die mittlere Jahresdauerlinie der AC- Leistungsabgabe der Anlagen -bezogen 
auf eine STC-Generatorgröße von 1 kWp- dargestellt. Durch Vergleich mit der ebenfalls 
eingetragenen Jahresdauerlinie der Bestrahlungsstärke wird ersichtlich, daß die mit hohen 
Bestrahlungsstärken (etwa > 500 W/m2) verbundenen hohen Modultemperaturen zu 
deutlichen Verlusten führen. Lediglich etwa 250 Stunden im Jahr gibt ein I -kWp-Generator 
Leistungen von größer 600 W ab, Leistungen zwischen 800 und 850 W/kW, werden nur 
erreicht. 
I2O0 r - 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 
Stunden 
Bild 5.8: Jahresdauerlinie der Bestrahlungsstärke und der AC-Leistung von PV-Anlagen 
Im Bild 5.9 ist der mittlere tägliche Verlauf der von einem I-kWp-Generator im Sommer- 
halbjahr abgegebenen Leistung dargestellt. Bei den untersuchten -und hinsichtlich der 
Generatororientierung als typisch geltenden- Anlagen liegt das Maximum mittags bei etwa 
380 W/kW,. Der zeitliche Verlauf der Kurve stimmt bis gegen 14 Uhr mit der allgemeinen 
Lastkurve des Elektroenergieverbrauchs überein {vgl. z.B. 1411). Netzgekoppelte PV- 
Anlagen können deshalb zur Deckung dieses Tagesmaximuns des Elektroenergieverbrau- 
ches beitragen, allerdings erfordert die Deckung einer Lastspitze von Ca. 1000 MW 
(typisch für Sachsen) die Installation von PV-Anlagen mit etwa 3000 MW, Generatorlei- 
ctung. 
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Bild 5.9: Mittlerer Verlauf und Extremwerte der täglichen Leistungsabgabe einer PV- 
Anlage im Sommerhalbjahr 
Im Bild 5.9 sind neben der mittleren Ertragskurve auch die Ertragsverläufe am einstrah- 
lungsstärksten und einstrahlungsschwächsten Tag des betrachteten Sommerhalbjahres 
eingetragen. Danach liegt die gesicherte Leistung (d.h. auch am Tag mit der geringsten 
Einstrahlung im Sommer verfügbar) nur bei unter 10 % der mittleren verfügbaren Leistung 
oder etwa 3 % der installierten Leistung. Die gesicherte Leistung von netzgekoppelten PV- 
Anlagen bleibt somit auch bei Begrenzung auf das Sommerhalbjahr sowie auf den Zeit- 
raum zwischen 6 und 18 Uhr vernachlässigbar klein. Dies gilt insbesondere unter Berück- 
sichtigung der Tatsache, daß der Energiebedarf an trüben Tagen im Sommer bis zu 10 % 
über dem durchschnittlichen Energiebedarf liegt [42]. Eine entsprechende beistungs- 
vorhaltung in konventionellen Kraftwerken ist deshalb auch bei massiver Nutzung der 
Photovoltaik unumgänglich. 
6. Betriebsverhalten der eingesetzten Wechselrichter 
6.1. Allgemeines 
Wechselrichter spielen eine zentrale Rolle in netzgekoppelten PV-Anlagen. Sie ermöglichen 
einerseits die -möglichst effiziente- Einspeisung von Energie in das öffentliche Netz. 
Andererseits bestimmen sie durch ihre Eingangsparameter (Spannung und Leistung) 
praktisch den Aufbau des PV-Generators und übernehmen zudem sämtliche 
Überwachungs-, Schalt- und Regelfunktionen der PV-Anlage. 
Die wichtigsten Kenndaten eines Wechselrichters sind: 
- Nennleistung 
- Eingangsspannungsbereich 
Wandlungsprinzip 
- Wirkungsgrad (Jahresnutzungsgrad) 
- Sicherheitskonzept 
Störemissionen 
- Geräuschentwicklung 
- Größe und Gewicht 
- Preis. 
Mit der im 1000-Dächer-Programm vorgegebenen Anlagengröße war das Spektrum der 
Nennleistungen festgelegt. Entsprechend der zum Zeitpunkt der Installation der Anlagen 
(1 990-1 995) dominierenden Meinung lag der Eingangsspannungsbereich der meisten 
Wechselrichter aus Sicherheitserwägungen (Personenschutz) bei Leerlauf-Spannungen 
unter 200 V„ oder sogar im Schutzkleinspannungsbereich (unter 120 V„). 
Das Typenspektrum der in den 50 untersuchten Anlagen eingesetzten Wechselrichter ist 
in der Tabelle AG eingetragen. Es kamen sehr unterschiedliche Wandlerprinzipien zum 
Einsatz. Die Entwicklungen wurden teilweise direkt durch das 1000-Dächer-Programm 
stimuliert, allerdings wurden nur sehr wenige Typen in Stückzahlen > 100 gefertigt. Die 
Preise bewegten sich seinerzeit zwischen 1700 und 61 0 0  DM/kW, derzeit liegen sie im 
Mittel bei etwa 2000 DM/kW. 
Im Folgenden wird insbesondere auf die erreichten Nutzungsgrade sowie die Stromqualität 
eingegangen. 
6.2 Statische Kenniinien 
Der PVAA erfaßt u.a. die 10-Minuten-Mittelwerte der Ein- und Ausgangsleistungen der 
jeweiligen Wechselrichter. Da bei einer Anlagenmessung während eines Sommertages 
praktisch das gesamte Spektrum der l3estrahlungsstärke auftritt, kann aus diesen Werten 
punktweise die statische Kenniine des Wechselrichters in Abhängigkeit von der aufgenom- 
menen DC-Leistung ermittelt werden: 
rl= "AC 
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In den folgenden Bildern sind einige Wirkungsgradkennlinien eingesetzter Wechselrichter 
dargestellt. Jedes Bild zeigt die vom Hersteller angegebene Kennlinie (durchgezogene 
Linie) zum Vergleich. In einem Bild sind in den meisten Fällen Messwerte von mehreren 
Geräten des gleichen Typs eingezeichnet. In den Bildern 6.1, 6.2 und 6.3 ergibt sich für 
die Typen PV-WR1800, PV-WR 5000 und NEG 1600 eine gute Übereinstimmung mit den 
Herstellerangaben. Eine Streuung der gemessenen Werte um einige Prozent ist allerdings 
bei allen Typen sichtbar. 
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Bild 6.1: Statische Kennlinien des Wechselrichters PV-WR 1800 (SMA) 
Bild 6.2: Statische Kennlinien des Wechselrichters ?V-W? 5000 (SMA) 
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Bild 6.3: Statische Kennlinien des Wechselrichters NEG 1600 (UfE) 
*Datenblaii 
D Treuen 
d Lückendorf 
* Lirnbach 
Bei dem im Bild 6.4 dargestellten Wechselrichter (Siemens Wechselrichter (3kW-Typ)) 
werden bei geringen Leistungen die angegebenen Datenblattwerte deutlich überschritten. 
Von zwei vermessenen SOLWEX-Wechselrichtern (Bild 6.5) war in einem Fall wegen 
ungünstiger Witterung nur ein Teil des Bereiches meßbar. Bei ASP Top Class im Bild 6.6 
fällt in einem Fall eine deutliche Unterschreitung des Garantiewertes auf. Noch deutlicher 
trat dies bei der einzigen untersuchten Anlage mit dem Wechselrichter EGlR 01 0 St (Bild 
6.7) auf. Das betreffende Gerät arbeitete ohne MPP-Tracker (bei diesem Typ nur optional 
verfügbar). Für die Geräte SKN 201 (Bild 6.8) wird eine tendenziell andere (deutlich 
fallende) Kennlinie gegenüber der Herstellerangabe gefunden. Diese Geräte arbeiten nicht 
mit einer MPP-Regelung. Bei den untersuchten Geräten war offenbar die (einstellbare) 
feste Generatorspannung nicht optimal gewählt, so daß es zu den sichtbaren Verlusten 
kam. 
1 
D Siemens 9AB4135.. 
m P i 
Bild 6.4: Statische Kennlinien des Wechselrichters 9AB4135-3DE34 (Siemens) 
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Bild 6.6: Statische Kennlinien des Wechselrichters Top Class 2,5 
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Bild 6.7: Statische Kennlinie des Wechsekichters f GlR 03 QCi 
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Bild 6.8: Statische Kennlinien des Wechselrichters SKN 201 (Solar 
Konzept) 
Im Bild 6.9 sind die ermittelten, jedoch offensichtlich falschen Kennlinien der Wechsel- 
richter SKN 305 eingetragen. Bei kleinen Leistungen wurden Wirkungsgrade deutlich über 
100 % bestimmt. Erst bei Ca. 113 der Aussteuerung werden die Herstellerangaben er- 
reicht. Diese Geräte speisen in zwei Phasen des Drehstromnetzes ein. Dabei entnimmt bei 
fehlender DC-Leistung eine dieser Phasen eine Wirkleistung von Ca. 900 W aus dem Netz; 
die andere Phase speist diese Leistung wieder ins Netz zurück. Steigt die umzuwandelnde 
DC-Leistung an, so ergeben sich Übergangszustände zwischen Blind- und Wirkleistung in 
beiden Phasen bis schließlich bei PV-Maximalleistung beide Phasen jeweils die halbe 
Wirkleistung einspeisen. Messungen mit separaten in jede Phase eingeschalteten 
Einphasen-Ferraris-Zählern ohne Rücklaufsperre bestätigten dieses Verhalten. 
Bild 6.9: Statische Kennlinien des Wechselrichters SKN 305 (Solar 
Konzept) 
Die i m  PVAA eingesetzte Messvorrichtung für die AC-Leistung (Contrans E- 
Messumformer-Hartmann § Braun) führt ebenfalls zu fehlerhaften Wirkleistungs-Angaben 
besonders bei kleineren Leistungen wahrscheinlich infolge Übersteuerung der Strompfade 
(starke Abweichung von der Sinusform). Die daraus berechneten Wirkungsgrade von über 
100% im Bild 6.9 sind - da die Gleichleistung exakt gemessen wurde - eindeutiges Indiz 
für eine Falschmessung. Anders als in [431 (Untersuchung u.a. des einphasig einspeisen- 
den Wechselrichters SKN 201) muß die Genauigkeit der Energiemessung mit den EVU- 
Zählern am SKN 305 deshalb grundsätzlich in Frage gestellt werden (vergl. Abschnitt 
2.3). 
6.3 Anpassungswirkungsgrad 
lm Gegensatz zur elektromechanischen Energieerzeugung (Generatorinnenwiderstand 
gegen Null - Betrieb quasi im Leerlauf) muß ein PV-Generator zur maximalen Energie- 
erzeugung angepaßt (d.h. im MPP) betrieben werden. Die sich ständig ändernden Ein- 
strahlungsbedingungen (Solarstrahlung, Temperatur) erfordern deshalb eine laufende 
Nachregelung des dem Generator nachgeschalteten Abnehmers (Wechselrichters). Die 
meisten Wechselrichter verfügen am Eingang über entsprechende elektronische Regler 
(MPP-Tracker). Nur wenige Typen arbeiten mit -in gewissen Grenzen manuell einstellbarer- 
Festspannungsregelung. 
Die Festspannungsregelung ist offensichtlich mit Energieverlusten verbunden, diese treten 
jedoch auch bei MPP-Trackern auf. Zur Bestimmung des jeweils richtigen MPP wird durch 
die Tracker nach einem bestimmten -bei jedem Typ unterschiedlichen- Zeitintervall ein 
kleiner Bereich um den bisher ermittelten MPP des Generators durchfahren, um die weitere 
Gültigkeit des MPP zu überprüfen bzw. einen neuen MPP zu bestimmen. Der PV-Generator 
wird in dieser Zeit nicht im MPP betrieben, bei zuvor erfolgten Änderungen des MPP liegt 
auch hier bereits eine Abweichung vom MPP-Betrieb vor. Der mögliche energetische Ertrag 
wird durch das MPP-Tracking gemindert. 
M i t  dem PVAA können die mit dem MPP-Tracking der Wechselrichter verbundenen 
Verluste quantitativ untersucht werden. Unmittelbar vor den Kennlinienmessungen werden 
die vom Wechselrichter momentan eingestellten Werte I„ und U„ gemessen und abspei- 
chert. Mi t  Hilfe der unmittelbar folgenden Kennlinienmessung wird die tatsächliche MPP- 
Leistung P„, ermittelt. Das Verhältnis beider Werte definiert den sogenannten Anpas- 
sungswirkungsgrad rlnd : 
MPP 
Das Ergebnis einer einzigen Messung stellt ein mehr oder weniger zufälliges Resultat dar 
(entsprechend dem jeweiligen Regelungszustand), die Mittelung vieler Messungen (2 10) 
über einen Tag ermöglichen jedoch eine quantitative Angabe des Anpassungcwirkungs- 
grades für die einzelnen Wechselrichter. 
In der Tabelle 6.1 sind die Mittelwerte des Anpassungswirkungsgrades für verschiedene 
Wechselrichtertypen eingetragen. Meist wurden mehrere Exemplare der Typen 
untersucht. Der Mittelwert wird aus den jeweils vorhandenen 10 bis 20 Kennlinien- 
Messungen der Anlagen bestimmt. 
Tabelle 6.1 : Anpassungswirkungsgrade verschiedener Wechselrichter 
Die ermittelten Anpassungswirkungsgrade liegen zwischen 95 und 99 %, im Fall der 
Festspannungsregelung (SKN 305) erreichen die Verluste sogar 10 %. In der Erhöhung des 
Anpassungswirkungsgrades liegen für einige Typen größere Reserven als in der Erhöhung 
des statischen Wirkungsgrades. Zudem wurde beobachtet, daß die MPP-Suche einiger 
Typen (2.B. PV-WR 1800) in zu großen Intervallen erfolgt und damit z.B. bei stark wolki- 
gem Wetter kaum wirksam wird. Da die hier vorgestellten Untersuchungen stets bei 
sonnigem Wetter erfolgten, wird in diesen Fällen der auf ein Jahr bezogene Anpassungs- 
wirkungsgrad u.U. noch merklich niedriger liegen. 
TYP 
Anzahl 
Geräte 
rlnd [%I 
Im Bild 6.10 ist der Anpassungs-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Generatorleistung 
eines falsch eingestellten festspannungsgeregelten Wechselrichters (SKN 204) gezeigt. 
Bei höherer Leistung kommt es durch Strombegrenzung zu Verlusten. Durch ~euein-  
stellung auf den richtigen Spannungswert konnte der Anlagenertrag deutlich verbessert 
werden. 
Auch das Einschaltverhalten der Geräte muß betrachtet werden, es ist abhängig vom 
gewählten Arbeitsprinzip und der konkreten Geräteeinstellung. Im Bild 6.1 1 ist das Ein- 
schaltverhalten von zwei Anlagen an einem einstrahlungsarmen Tag dargestellt. Die 
Anlage in Audenhain (Wechse1richter:SKN) gibt schon bei Bestrahlungsstärken unter 20 
W/mZ Energie ab, während die Anlage Treuen (NEG 1600) sich erst bei 40 Wlm2 zu- 
schaltet. 
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Bild 6.10: Anpassungswirkungsgrad eines Wechselrichters ohne MPP- 
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Bild 6.1 1 : Einschaltverhalten unterschiedlicher Wechselrichter 
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Bild 6.1 2: DC-Eingangsspannung bei AussteueriangsandercPng verschia- 
dener Wechselrichter 
Zur weiteren Charakterisierung des für den Energieertrag wichtigen Regelverhaltens der 
Wechselrichter kann die DC-Spannung in ihrer Abhängigkeit von der Bestrahlungsstärke 
genutzt werden. Diese Abhängigkeiten liegen sowohl als 1 0-min-Mittelwert als auch als 
Momentanwert aus der Kennlinienmessung vor. Im Bild 6.1 2 sind diese Abhängigkeiten 
für zwei Geräte sowie die gemessenen MPP-Spannungen der zugehörigen Generatoren 
dargestellt. Typisch ist, daß sich beim MPP-regelnden Gerät (Siemens) die MPP-Spannun- 
gen des Generators immer innerhalb der sich einstellenden Wechselrichterspannung 
befinden. Die Differenzen entstehen durch das MPP-Tracking. Eine große und zudem 
systematische Diskrepanz zwischen diesen Spannungen tritt demgegenüber beim fest- 
eingestellten Gerät (SKN) auf. Durch die falsch eingestellte Festspannung wird die MPP- 
Spannung des Generators erst bei Vollaussteuerung (höchste Bestrahlungsstärke) erreicht. 
Bei mittleren Bestrahlungsstärken treten große Verluste auf. Für dieses Gerät sind nur die 
10-min-Mittelwerte verwendet worden, die sich aber von den Momentanwerten aus den 
Kennlinienaufnahmen nicht nennenswert unterscheiden. 
6.4. Jahresnutzungsgrad 
Der Jahresnutzungsgrad rlJN ist der energetisch entscheidende Parameter eines Wechsel- 
richters. Er ergibt sich aus dem verhältnis der Jahressumme der dem PV-Generator 
entnommenen Energie E„ zur vom Wechselrichter abgegebenen Energie E„: 
Die Ermittlung des Jahresnutzungsgrades von Wechselrichtern kann -im Gegensatz zur 
Ermittlung der Kennlinie- praktisch nur durch Langzeitmessungen an einer Anlage erfolgen. 
Der Jahresnutzungsgrad hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der wesentlichste Faktor 
ist zunächst die in Abschnitt 6.2 dargestellte statische Kennlinie. Der Anpassungswir- 
kungsgrad beeinflußt den Jahreswirkungsgrad indirekt. Abweichungen vom MPP-Betrieb 
führen stets zu einer Verringerung der vom Wechselrichter aufgenommenen DC-Leistung. 
Eine andere Beeinflussung des Jahresnutzungsgrades erfolgt durch das Ein- bzw. Ab- 
schaltverhalten der Wechselrichter. Bei geringsten Bestrahlungsstärken (d.h. < 50 W/m2) 
haben die Wechselrichter auch den geringsten Wirkungsgrad. Ein Betrieb unter diesen 
Bedingungen führt deshalb zu einer Senkung des Jahresnutzungsgrades des Wechsel- 
richters, erhöht jedoch den Energieertrag. Umgekehrt führt ein Ausschluß dieser Betriebs- 
bedingungen (durch Nichteinschalten) formal zu einer Erhöhung des Jahresnutzungsgrades 
(vgl. Bild 6.1 1). 
Wegen dieser Zusammenhänge ist klar, daß der an einer Anlage gemessenen Jahresnut- 
zungsgrad eines Wechselrichters nicht getrennt von den anderen Kenngrößen der Anlage 
betrachtet werden darf. Der Wechselrichter SKN 305 aus Bild 6.1 1 nutzt immerhin die 
vom PV-Generator bei niedrigen Bestrahlungsstärken gelieferte Energie, während der 
zweite Typ diese gar nicht verarbeitet. Praktisch wird in letzterem Fall ein hoher Jahres- 
nutzungsgrad des Wechselrichters durch eine entsprechende Reduktion des Jahresnut- 
zungsgrades des PV-Generators erkauft. Dies spiegelt sich zudem deutlich in den Tages- 
werten für das Performance Ratio wieder, es nimmt für Wechselrichter mit hoher Ein- 
schaltschwelle an einstrahlungsschwachen Tagen sehr niedrige Werte an (vgl. Bild 2.1 4). 
Von den fünf im Rahmen des Langzeitmessprogramms mit Datenloggern ausgerüsteten 
Anlagen wurde in 3 Fällen sowohl die DC- als auch die AC-Energie der Wechselrichter 
gemessen. In der Tabelle 6.2 sind die aus den j~eweiligen 10-Minuten-Mittelwerten er- 
mittelten Jahresnutzungsgrade für die 3 untersuchten Anlagen im Zeitraum 1993 bis 
1997 eingetragen. 
Tabelle 6.2: Gemessene Jahresnutzungsgrade von Wechselrichtern in 3 Anlagen (An- 
gaben in %) 
Aus der Tabelle folgt für den Jahresnutzungsgrad der untersuchten Wechselrichter im 
Mittel ein Wert 90,5 % . Ein Vergleich mit Tabelle 2.3 zeigt, daß für den Typ TC 412'5 
etwa die gleichen Werte wie im IMAP gefunden wurden. Dagegen liegen die Werte für den 
Typ SKN - bedingt durch die unkorrekte Festspannungseinstellung - hier um 2-3 % niedri- 
ger. 
PV-V2000 
SKN 305 
TC 4/2,5 
Analog dem Jahresnutzungsgrad lassen sich für einen Wechselrichter auch monatliche 
Nutzungsgrade definieren. 
Im Bild 6.13 ist der saisonale Verlauf der monatlichen Nutzungsgrade eines Wechsel- 
richters Siemens PV-V-2000 in mehreren Jahren dargestellt. Bedingt durch das Meß- 
verfahren der AC-Leistung (Optische lmpulsabnahme an der Zählerscheibe des Erzeu- 
gungszählers) werden die AC-Leistungswerte bei kleinen Bestrahlungsstärken (G < 50 
W/m2) und damit die Wirkungsgrade sehr stark gefälscht, so daß diese -vorrangig im 
Winter auftretenden- Werte nicht im Diagramm dargestellt sind. Das sichtbare Absinken 
im Hochsommer wird möglicherweise durch die erhöhte Betriebstemperatur des Wechsel- 
richters (infolge höherer Umgebungstemperatur und höherer Verlustleistung) verursacht. 
Auch das Absinken des statischen Wirkungsgrades bei höherer DC-Leistung kann dazu 
beitragen. Der ebenfalls vermessene SKN-Wechs~elrichter zeigt ein ähnliches Verhalten. 
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Bild 6.13: Monatlicher Nutzungsgrad eines Wechselrichters über 5 Jahre 
Grundsätzlich kann der Jahresnutzungsgrad eines Wechselrichters an einem vorgegebenen 
PV-Generator bei bekannter Wechselrichter-Kennlinie auch rechnerisch ermittelt werden. 
Dazu muß die jährliche Häufigkeitsverteilung der vom PV-Generator abgegebenen DC- 
Leistungen bekannt sein. Sie wird wiederum bestimmt von der jährlichen Häufigkeitsver- 
teilung der Bestrahlungsstärke (wie im Bild 2.7 dargestellt) und der Generatortemperatur. 
Die Zugrundelegung der sogenannten Europaformel für den Jahresnutzungsgrad 
([44],[45]), die allein auf der Berücksichtigung der Verteilung der Bestrahlungsstärken 
beruht, ist eher ungeeignet. 
Aus den drei verfügbaren Anlagen wurden für die Jahre 1996 und 1997 die gesuchte 
Häufigkeitsverteilung der von den PV-Generatoren abgegebenen DC-Leistungen ermittelt. 
Dabei wurden die Resultate aller drei Anlagen auf eine Generatorleistung von 1 kWp 
normiert und gemittelt. Für die Normierung wurden die in Abschnitt 5.3 ermittelten STC- 
Leistungen der Generatoren zugrundegelegt. Die Ergebnisse sind im Bild 6.1 4 dargestellt. 
Nach Abschnitt 2.2 war 1996 ein einstrahlungsschwaches und 1997 ein einstrahlungs- 
starkes Jahr. Deshalb wurde für die weiteren Berechnungen die ebenfalls in Bild 6.14 
dargestellte (über beide Jahre) gemittelte Häufigkeitsverteilung verwendet. Sie kann 
insofern als repräsentativ gelten. 
Im Bild 6.14 stellt die x-Achse die jeweils betrachtete DC-Leistung eines PV-Generators 
einer Leistung von 1 kW, dar. Die DC-Leistungen wurden mit einer Klassen-Breite von 10 
W/kWp sortiert. Die innerhalb jeder Klasse im Lauf eines Jahres erzeugte DC-Energie (y- 
Achse) wurde durch Summation der klassierten 10-min-Mittelwerte der Leistung erhalten 
und über die drei vermessenen Anlagen gemittelt. Es sei hier ausdrücklich darauf hinge- 
wiesen, daß der oben diskutierte Anpassungswirkungsgrad der Wechselrichter in diesen 
Ergebnissen enthalten ist. Der dadurch verursachte Fehler bleibt allerdings mit 2 % relativ 
gering. 
Ein Vergleich der im Bild 6-74 gezeigten Häufigkeitsverteilung mit der im Bild 2.7 ge- 
zeigten Häufigkeitsverteilung für die Bestrahlungsstärke zeigt insbesondere bei größeren 
Leistungen eine systematische Veränderung. Die DC-Energieabgabe eines 1 -kW,-Genera- 
tors steigt zwischen 300 W und 800 Watt deutlich (um etwa 100 %) an und fällt danach 
rasch ab. Leistungen größer als 900 Watt tragen nur zu 2 % zum gesamten Energieertrag 
bei. Die physikalische Erklärung für dieses Verhalten liegt nahe: Die hohen Bestrahlungs- 
stärken im Sommer sind auch mit hohen Generatortemperaturen verbunden. lnfolge des 
dadurch verringerten Modulwirkungsgrades verringern sich die vom Generator abge- 
gebenen Leistungen, die bei Bestrahlungsstärken > 800 W/m2 einfallende Energie führt zu 
Generatorleistungen unter 800 W pro kWp. Die gesamte von einem 1-kWp-Generator in 
einem mittleren Jahr abgegebene DC-Energie liegt nach diesen Ergebnissen bei 935 kWh. 
Klassenabstufung : 10 W I W p  
-Mittel 1996/1997 
normierte DC-Generatorleistung (WlkWp) 
Bild 6.14: Häufigkeit der normierten PV-Generatorleistung für einstrahlungsschwaches 
und einstrahlungsstarkes Jahr 
Der Jahresnutzungsgrad eines Wechselrichters kann auf der Basis des in Bild 6.14 dar- 
gestellten Zusammenhanges nunmehr leicht ermittelt werden. Zunächst wird die (gemes- 
sene oder dem Datenblatt entnommene) Kennlinie des Wechselrichters auf seine jeweilige 
Nennleistung normiert. Falls die Wechselrichter-Nennleistung (DC-Eingangsleistung) mit der 
STC-Leistung des Generators identisch ist, wird sein Jahresenergieertrag E„durch punkt- 
weise Multiplikation seiner Kennlinie mit der in Bild 6.1 4 gezeigten Häufigkeitsverteilung 
und nachfolgender Summation ermittelt. 
In der Tabelle 6.3 sind so berechnete Jahresnutzungsgrade für einige Wechselrichtertypen 
zusammengestellt. Die Berechnungen wurden für alle drei im Bild 6.14 dargestellten 
Häufigkeitsverteilungen durchgeführt. Sie gelten für identische Nennleistungen von 
Generator und Wechselrichter, die Variation zwischen den einzelnen Jahren bleibt ab 
lerdings vernachlässigbar. Der im Rahmen des 1000-Dächer-Programms gefundene hohe 
Jahresnutzungsgrad der Typs BWR 2500 t 1 31 wird durch die Simulation bestätigt. Er muJ3 
als Maßstab bei allen künftigen Entwicklungen von Wechselrichtern angesehen werden. 
Tab. 6.3: Jahresnutzungsgrade von Wechselrichtern nach verschiedenen Datensätzen 
Daten 1996 Daten 1997 Mittelwert 
(Mittleres Jahr) 
TopClass TC 4 90,2 90,2 90'2 
BWR 2500 94,9 95 94,9 
SonnyBoy 700 90,7 90,9 90,8 
Nach dem gleichen Verfahren Iäßt sich auch die Abhängigkeit des Jahresnutzungsgrades 
eines Wechselrichters vom Verhältnis der Wechselrichterleistung zur Generatorleistung 
quantitativ untersuchen (Bild 6.1 5). Diese Abhängigkeit wurde in den letzten Jahren 
mehrfach -allerdings teilweise widersprüchlich- diskutiert [46, 471. 
- -TC4000nl (Messung) 
+-Sunny Boy (Datenblau) 
0.7 0,8 0.9 1 1,l  1,2 1.3 1,4 1,5 1.6 1,7 1,8 1.9 2 
PwrIPgen 
Bild 6.1 5: Abhängigkeit des Jahresnutzungsgrades von der Größe des Wechselrichters 
zur Größe des Generators 
Für dieses Bild wurde eine gemessene Wechselricher-Kennlinie (TC 4/2,5 1481) und zwei 
Datenblatt-Kennlinien (Wechselrichter BWR 2500 [493, SonnyBoy 700 [501 verwendet. 
Um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, wurde das Verhältnis der Wechselrichterlei- 
stung zur Generatorleictung durch fiktive Variation der Generatorgröße verändert. Das 
bedeutet eine Aussteuerungsänderung des Wechselrichters und entspricht faktisch einem 
Zoomen des im Bild 6.14 dargestellten Zusammenhanges. Falls die Wechselrichterleistung 
geringer als die Generatorieistung ist, wurde ein Abregeln der Generatorleistung durch den 
Wechselrichter auf dessen Nennleistung angenommen. Das überraschende Resultat ist im  
Bild 6.1 5 dargestellt. Entgegen früheren Abschätzungen ist die gefundene Abhängigkeit 
f6r P„/P„, > 1 relativ schwach. Die maximalen Jahresnutzungsgrade werden stets in 
Anlagen erreicht, deren Wechselrichterleistung -je nach Typ- gleich oder größer als die 
STC-Leistung des Generators ist ! Wird die Wechsefrichterleistung kleiner als die Genera- 
torleistung gewählt, kommt es rasch zu einer drastischen Verringerung des erreichbaren 
Jahresnutzungsgrades. 
6.5 Stromqualität 
Die VDEW-Richtlinie zur Einspeisung von Strom aus Eigenerzeugungsanlagen in das 
öffentliche Netz [231 fordert -neben den bereits im Abschnitt 3.2 diskutierten 
Überwachungs- und Abschalteinrichtungen- vor allem eine qualitätsgerechte Stromein- 
speisung. Ziel ist die Einspeisung eines möglichst sinusförmigen Stromes ohne Blindlei- 
stungsanteil (cos phi = 1) in das öffentliche Netz 15 1 I. 
In einer Konformitätserklärung jedes Wechselrichter-Herstellers wurden diese Eigen- 
schaften allgemein garantiert. Ein Ziel der Langzeituntersuchungen bestand darin, die 
Stromqualität der verschiedenen Wechselrichtertypen zu prüfen und zu vergleichen. Dazu 
wurde ein Power Harmonics Analyzer (Modell Fluke 41 1521) eingesetzt, der eventuelle 
Oberwellen bis 1,5 kHz erfaßte. Die einfache Anwendung (Stromzange um die einspeisen- 
de Phase) sowie Anzeige und Speicherung mit Auslesung über PC erlaubt einen uni- 
versellen Einsatz dieses Gerätes bis hin zur Fehlerdiagnose und zur Prüfung auf Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften. 
Die Stromqualität der verschiedenen Gerätetypen, die jeweils für ein bestimmtes Strom- 
richterprinzip stehen, ist in den nachfolgenden Bildern dokumentiert. 
-20 
Zeit [rnsec] 
Bild 6.16: Stromqualität von pulshöhen-modulierten Wechseirichtern 
Im Bild 6.16 sind die gemessenen Ein~speiseströme der Dorfmülfer-Wechselrichxer FHG 
40N und FHG 50N, die nach den Prinzip der digitalen Spannungssynthese (Putshmhen- 
Modulation) arbeiten. Erwartungsgemäß ist die Stromform sehr gut (Beispiel Srrehtah Das 
Oberwellen-Spektrum enthält in wesentlichen nur die Grundwelle (Niehdinearft Verzerrein- 
gen: Klirrfaktor ca 2%). Die Kurve Leipzig III zeigt die Einspeisung eines defekten Gerätes. 
Die 40 Volt-Modul-Gruppe wurde wegen eines Defektes nicht mehr zugeschaltet (Ein- 
buchtung des Sinus-Maximums). Ohne die Anlageninspektion wäre der Fehler vermutlich 
unentdeckt geblieben, obwohl damit auch ein Ertragsrückgang um 20  % verbunden war. 
Als Beispiel für die Qualität der eingespeisten Leistung (Multiplikation Einspeisestrom mit  
Netzspannung) ist die fast ideale Kurve der Anlage in Strehla mit dargestellt. 
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6.17: Stromqualität von pulsbreiten-modulierten Wechselrichtern 
Im Bild 6.17 sind die Einspeise-Ströme einiger Geräte, die nach dem Prinzip der 
Pulsbreiten-Modulation arbeiten, dargestellt. Auch hier zeigt das Oberwellen-Spektrum 
neben der Grundwelle nur kleine Werte (Klirrfaktor zwischen 4% und 12%) und damit 
eine hohe Stromqualität. 
Bild 6. i 8: Stromqualität der SMA-Wechselrichter 
94 
Im Bild 6.1 8 sind die Stromkurven der beiden -im 1 000-Dächer-Programm am häufigsten 
eingesetzten- SMA-Wechselrichter PV-WR 1800 und PV-WR 5000 dargestellt. Der 
entsprechende Klirrfaktor liegt zwischen 23% und 28%. Hier ist schon eine deutliche 
Verschlechterung der Stromqualität zu erkennen. 
20 
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Bild 6.19: Stromqualität von Thyristor-Wechselrichtern 
Die schlechteste Stromqualität liefern die thyristorgesteuerten Wechselrichter. Im Bild 
6.1 9 sind die Einspeiseströme von drei Geräten dieser Klasse eingetragen. Die dazugehöri- 
gen Frequenzspektren sind im Bild 6.20 enthalten. Die nichtlinearen Verzerrungen bewe- 
gen sich zwischen 42% und 104%! Die Messungen beim Typ SKN 305 beziehen sich auf 
eine der beiden Einspeisephasen. Im Abschnitt 6.2 war bereits erläutert worden, daß bei 
diesem Typ bei kleiner Aussteuerung entgegen gerichtete Ströme zwischen den beiden 
beteiligten Phasen festgestellt wurden. 
DC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 12. 13, 74. 15. I$. 1 7 ~  $8, 1% 20 
Oberwellen 
Bild 6.20: Oberwellenspektrum des Stromes aus Thyaistor-Wecihi~e~r"icE.,tehn 
75 
Deren Wirkung auf die eingespeiste Leistung ist im Bild 6.21 zu sehen. Die periodische 
Leistung enthält neben positiven Werten auch phasenverschobene negative Anteile, die 
bei entsprechend geringer Aussteuerung zur effektiven Wirkleistung von Null führen, 
obwohl ein großer Effektiv-Strom fließt. Bild 6.21 geht dann in Bild 6.22 über, ohne daß 
sich die Effektivwerte der Ströme ändern. 
-15 
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Bild 6.21: Einspeisestrorn und -1eistung aus SKN 305 bei hoher Aussteuerung (eine 
Phase) 
SKN 305 
-20 -- 
Zeit [rnsec] 
Bild 6.22: Einspeisestrorn und -1eistung aus SKN 305 bei geringer Aussteuerung (eine 
Phase) 
6.6 Sonstige Befunde 
Als weitere, die Qualität eines Wechselrichters kennzeichnende Parameter gelten die 
Emission von Geräuschen und hochfrequenten Schwingungen. 
Die -zumindest lästige- Geräuschentwicklung einiger Wechselrichtertypen war bereits 
während der Inbetriebnahmen der Anlagen beobachtet worden t31. InTabelle 6.4 sind die 
Ergebnisse zusammengestellt. Eine Veränderung der Geräuschentwicklung wurde bei 
Geräten der Firma SKN beobachtet. 
Tab. 6.4: Geräuschentwicklung von Wechselrichtern 
Ein weiterer erheblicher Störfaktor stellt die Emission hochfrequenter Störstrahlungen dar. 
Sie treten vorrangig im Mittel- und Kurzwellenbereich auf. Eine Störfeldstärkemessung 
konnte nicht vorgenommen werden. Der Nachweis der Störstrahlung erfolgte mittels eines 
MW-Empfängers, der eine Entfernungsbestimmung für das Verschwinden eines Stör- 
signales im Abstand zum Wechselrichter ermöglicht. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 6.5 
eingetragen; sie ermöglichen zumindest qualitative Vergleiche zwischen den einzelnen 
Typen. Auffallend und keinesfalls tolerierbar waren die starken S-torsignale des ASP- 
Wechselrichters Topclass. 
Tabelle 6.5: Nachweisabstand von Störfrequenzen bei Mittelwellenernpfang 
Geräusch- 
abgabe 
SIEMENS 
9AB4135 
Brummen 
mittel 
SKN 305 
Brummen 
sehr stark 
PV-WR 
5000 
Pfeifen 
mittel 
Entfernuna 
Solar 
Konzept 
2 m 
Siemens 
1 m 
ASPTC 
4/2,5 
ohne 
SMA 
1 0 m  
FHG 50- 
N 
ohne 
NEG 
1600 
ohne 
FHG 
1 m 
ASP 
100m 
NEG 
2 m  
Zusammenfassung der Hauptergebnisse 
Meteorologie 
Die jährliche solare Einstrahlung auf die untersuchten Dachflächen lag mit 1050 
kWh/mz im Mittel etwa 10 bis 15 % unter den aus langjährigen Meßreihen des 
DWD und verschiedenen Modellen ableitbaren Werten. Als mögliche Ursache für 
diesen Befund kommen -in urbanen Gebieten unvermeidliche- Sichtfeldeinschrän- 
kungen durch Gebäude bzw. Bäume in Frage. 
Von der gesamten jährlichen Einstrahlung entfallen 75 % auf die Sommermonate 
April bis September. Netzgekoppelte PV-Anlagen können während dieser Zeit 
nennenswerte Beiträge zur Energieversorgung leisten. 
Die tägliche solare Einstrahlung über dem Gebiet Sachsens ist auch im Sommer 
stark korreliert. Sowohl einstrahlungsstarke als auch einstrahlungsschwache Tage 
treten praktisch synchron in ganz Sachsen auf. Photovoltaik kann deshalb in 
Sachsen keine gesicherte Leistung erbringen. 
Anlagentechnik und Erträge 
Die Qualitätssicherung bei der Modulherstellung (Herstellungszeitraum 1 99 1 bis 
1994) ließ zu wünschen übrig. Die in den Datenblättern angegebenen STC-Leistun- 
gen wurden nur von zwei Herstellern tatsächlich erreicht. Für einen Modultyp 
deutet sich ein genereller technologischer Fehler an (Verbindung der einzelnen 
Solarzellen). 
Bemerkenswerte Fortschritte gab es in der Entwicklung der Wechselrichter. Für 
den erreichbaren mittleren jährlichen Nutzungsgrad setzten mit 92 bis 94  % zwei 
Typen Maßstäbe. Auch hinsichtlich der Netzüberwachung sowie der Vermeidung 
von akustischen bzw. elektronischen Störungen liegen brauchbare Lösungen vor. 
Ausgehend von gemessenen mittleren jährlichen Häufigkeitsverteilungen der 
Generatorleistung pro kW, wurde das optimale Anpassungsverhältnis von Wechsel- 
richterleistung zu PV-Generatorleistung neu bestimmt. Danach soll die DC-Nenn- 
leistung des Wechselrichters -in Abhängigkeit vom konkreten Typ- gleich oder bis 
etwa 20 % über der STC-Leistung des PV-Generators liegen. 
Die künftige Entwicklung der Wechselrichter wird in Richtung komplexer Netzkop- 
peleinheiten verlaufen. Neben den bereits heute z.T. integrierten Funktionen wie 
Ertrags- und Netzüberwachung ist künftig auch eine Selbstdiagnose der PV-Anlage 
(etwa durch Überwachung des Performance Ratio) erforderlich. 
Der im 1000-Dächer-Programm realisierte Leistungsbereich von PV-Anlagen (bis 5 
kW,) kann künftig wesentlich kostengünstiger und weniger störanfällig als Ein- 
strangantagen errichtet werden. Dies erfordert Modulströme bis 10 A und System- 
Spannungen von 500 V. Module mit 100 bzw. 200 Watt STC-Leistung werden die 
50-Watt-Module ablösen. 
Bautechnisch und architektonisch überzeugende Lösungen wurden insbesondere 
mi t  dachintegrierten PV-Anlagen gefunden. Ein massenhafter Einsatz solcher 
Anlagen setzt allerdings eine absolute Zuverlässigkeit der Module und ihrer elek- 
trischen Verbindungen über die gesamte Lebensdauer (d.h. 30  Jahre) voraus. 
Eine gut ausgelegte und mit ausgewählten Komponenten ausgestattete PV-Anlage 
kann ein Performance Ratio von 80 O/O erreichen. Dies entspricht mittleren Jahres- 
erträgen zwischen 800 und 900 kWh pro Kilowatt installierte Generatorleistung. 
Der entwickelte und eingesetzte PV-Anlagen-Analysator erwies sich als geeignetes 
und effektives Hilfsmittel zur Vermessung und Bewertung einer netzgekoppelten 
PV-Anlage. 
Betreiberverhalten 
Durch netzgekoppelte PV-Anlagen auf dem Dach von Ein- bzw. Zwei-Farnilienhäu- 
sern kann -bei energiebewußtem Verbraucherverhalten- der Jahresbedarf an 
Elektroenergie summarisch gedeckt werden. 
Die Synchronität des Haushaltenergiebedarfes mit dem solaren Energieangebot ist  
gering. Bei einem solaren Deckungsgrad von 40 % kann 50 % der solar erzeugten 
Energie vom Haushalt direkt (d.h. ohne Netzeinspeisung) genutzt werden. Bei 
einem Deckungsgrad von 100 % sinkt der Direktverbrauch auf unter 30 %. Nach- 
weisbare Änderungen des Verbraucherverhaltens wurden nicht beobachtet. 
Die am vorliegenden Programm beteiligten Haushalte hatten einen durchschnjtt- 
lichen Energieverbrauch von 8000 kWh pro Jahr. Nur einzelne Haushalte lagen im 
bzw. unter dem Wert von 3000 kWh/a (Durchschnittsverbrauch im Bereich eines 
sächsischen EVU für Ein- und Zweifamilienhäuser). 
- Know how der Fachfirmen 
Etwa 1 0  Fachfirmen erwarben im Verlauf des Programms in Sachsen das Know 
how zur sicheren Auslegung und Installation von netzgekoppelten PV-Anlagen. Das 
Know how geht allerdings bei den meisten Firmen derzeit rasch wieder verloren. 
Dazu tragen sowohl die mangelnde Nachfrage als auch eingetretene Änderungen 
bei den Lieferfirmen der Hauptkomponenten bei. 
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STANDORT 
Audenhain 
Beiersdori 
Chemnitz III 
Crosta 
Dresden Vlll 
Dresden X 
Engelsdorf 
Falkenhain 
Freital \I1 
Gablenz 
Großnickerswalde 
Heeselicht 
Horka I 
Kbnigshain 
Langenau 
Leckwitz 
Limbach-Oberirohna 
Lückendori 
Markkleeberg 
Nardt 
Pestewitz I 
Pfaff engrün 
Reichenberg 
Rochlitz 
Roitzsch 
Schwosdori 
Strehla 
Treuen 
Wehrsdori 
Mittel 
Tabelle A3: Jahreserträge 1994 bis 1997 
ANLNR 
035 
124 
022 
044 
095 
096 
083 
125 
087 
102 
128 
134 
110 
117 
014 
041 
093 
092 
020 
112 
037 
094 
090 
07 1 
012 
143 
103 
115 
107 
047 
105 
026 
101 
091 
008 
072 
017 
084 
007 
001 
029 
056 
104 
130 
116 
03 1 
109 
004 
135 
108 
1994 1994 
STANDORT Final Yield PR [%] 
Audenhain 
Aue 
Beiersdori 
Bernsbach 
Whlitz 
Chernnitz 111 
Cmsta 
Dresden 1X 
Dresden VII 
Dresden Vlll 
Dresden X 
Dresden XI 
Engelsdoti 
Falkenhain 
Fraureuth 
Freital III 
Gablenz 
Geringswalde 
Goda I1 
Großböhla 
Groß~ckerswa 
Gmßschönau 
Heeselicht 
Hennsdori 
Ho* I 
Hoyerswerda 
Kleinolbersdori 
Königshain 
Langenau 
Leckwitz 
Leipzig III 
Leukendorf 
Lückendoti 
MarkWeeberg 
Nardt 
Neustadt 
Pestemitz I 
Pi aff engnin 
Reichenberg 
Rochlik 
Roitzsch 
Saida 
Schwocdori 
Strehla 
lirpersdoti 
Treuen 
Wehrsdorf 
Welsau 
Zettlitz OT Ceesewitz 
Mittel 729 
Bemerkungen: 
Final Yield : [kWivkWp'a] 
PR : Performance Ratio 
AT : Ausfalltage 
1994 1995 1995 
A T  Final Yield PR [%J A T Final Yield PR [%] A T  Final Yield PR [%I 
1 2 
STANDORT MODUL 
Nardl BP255 
Gerhgswalde BP255 
Bbhlitz BP270 
Langenau BP270 
Lockendort BP275 
Hoyerswerda BP275 
Klekiolbersdori 8P495 
Horka I H100 
Neustadt H100 
Gablenz H105 
Fraureuth H55 
Welsau ~ v 4 ( ~ 5 5 )  
3 4 5 
LEIST Pnenn a 
ikWp1 ikWpl 
3,630 3,025 0,036 
1.650 1.65 0.0377 
4.760 4.76 0.055 
2,8W 2,8 0.059 
1,200 1.2 0.033 
1,800 2.475 0.05 
4.940 2,47 0,063 
12 
Bemerkungen 
10 11 
PmpplPnenr MW-Herst. 
I"/.] I"/] 
92.5 89,8 Ein Modul defekt 
62.3 
94,4 
92,2 Stark gestdrt durch WR (HF) 
77,O nur 3 Messung. verwendbar-Abschattung 
1002 
78,3 78.3 Nur IR-Tell; Delle bn MPPI 2.Teil auch vom. 
70.1 74,7 nur 2 Kennlinen verwendbar (Wetter) 
74,3 
90,l 
64,l nur Mittelteil (1800 Wp); teilw.Abschattungen 
75.1 Starke Eistr.-schwankungen 
OroßscMwiau M1 00L 
Beiersdorf M50L 
Audenhain M50S 
Robsch M50S 
Wehrsdori M55 
Markklaeberg M55 
Laukersdori M55 
Rochlltz M55 
GroßriickerswaM M55 
PfalfengrOn MQ36D 
Gbda II MQ36D 
Tirpersdori MQ36D 
Freltal III MQ36D 
Le~kwitz MQ36D 
Zettlitz OT CeesaMQ36D 
Großböhla MQ36L 
Reichenberg PQ 4W50 D 
90.0 92,7 Strangkennl. vorhanden I 
94,l 
94,8 nur 3 Messungen verwendbar 
101,8 
93,9 
89.1 
91;6 weniger brauchb. Kennt., da n a c h  Abschattung (R-Abgl.=prokmat.) 
89.5 
80,8 81,l 
82.4 
81.7 E i  Strang defekt 
77,4 
89,O Werte mit ESTl.da CM1 1 defekt;Messung zu alt! 
75.8 Nur 4 Messungen verwendbar 
75.7 
85.9 Ein Halbstr.defekt; +zwei Halbstr. verminderte Leistung (halber Impp) 
Drasden X 
Treuan 
Dresden Vlll 
Salda 
Dresden IX 
schwosdorl 
Falkenhain 
Crosta 
Dresden VII 
Llmbach-Oberiro 
K6nigshain 
Aue 
PWXSOO 
P W X W  
IPWX500 
PWX500 
PWXSOO 
Pesterwb I 
Dresden XI 
89,3 Amorphe Module I Isc:Schäizung. evtl.Verfahren nicht anwendbar 
81.6 CM11-Werte k02 und k03 lalsch(enUemt): zu langsam.da starke Ghdndening WdkentESTI besser) 
Knick in Kennl. 8tangkennl. vorhanden 
Nur 4 Messungen um 1000w/mZ; andere zu kurr(Erste Messungen Kurrschktrom) 
kurze Kennl.:lsc-berechnet! 
82,4 Messungen durch WR stark gestbrt (HF) 
nur SUD-WEST-Teil ( 2000 Wp) 
Isc ungenau,keine Messung 
86.1 E i  Strang defekt; W.-Temp mittags um 10'erhbht weil Dachiitegr.(a zu klein) 
Nur 29'-Tell(2736 Wp) 
1 
Anlage 
Nardt 
Geringswalde 
Bdhlitz 
Langenau 
Lückendori 
Hoyerswerda 
Neustadf 
Gablenz 
Fraureuth 
Beiersdorf 
Audenhain 
Roiizsch 
Wehrsdori 
Markkleeberg 
Rochliiz 
GroßNckerswalde 
PfaffengNn 
Tirpersdori 
Freltal 111 
Lackwitz 
Großböhla 
Dresden X 
Reichenberg 
Treuen 
Dresden Vlll 
Salda 
Dresden tX 
Falkanhain 
Welsau 
Crosta 
Llmbach-Obetcfrohn 
Khigshah 
Dresden XI 
2 
MODUL 
BP255 
BP255 
BP270 
BP270 
BP275 
BP275 
H100 
H105 
H55 
M50L 
M50S 
M50S 
M55 
M55 
M55 
M55 
MQ36D 
MQ36D 
MQ36D 
MQ36D 
MQ36L 
PM6008A068N 
PQ 4MO D 
PS184MC180 
PS1 84MC204 
PS1 84MC204 
PS94MC102 
PS94MC90 
PV4(H55) 
PWX500 
PWX500 
PWX500 
SDZ36-I0 
Mittelwert 
3 4 
Pnenn [W] STC-Leistung IW] 
3025 2799 
1650 1359 
4760 4492 
2800 2582 
1200 924 
2475 2479 
2100 1561 
4725 4259 
1800 1153 
4800 4517 
4900 4644 
3500 3564 
1480 1390 
3180 2832 
2650 2371 
1590 1426 
1908 1542 
1908 1558 
2120 1642 
4370 4244 
4770 3610 
2400 2144 
4000 3435 
1800 1530 
4896 3951) 
4080 3164 
4896 375 1 
2700 2292 
1320 991 
3000 2206 
1200 1019 
4800 3872 
2736 2269 
6 
MW-PR 3J[%] 
60,9 
Hersteller Typ Nennleistung kWp Anz. 
ASP AG TC3000 3 ~ 3  1 
TC 4/2,5 2,5 2 
TC 400016 4 2 
Dorfmüller Solaranlagen FHG 40N 3 2 
FHG 50N 3,6 3 
Karschny-Elektronik SOLWEX 4090 4 1 
SOLWEX 5090 5 1 
PV-V 2400 2 1 
Siemens-Solar GmbH 9AB4135-3DE33 5 1 
9AB4135-3DE34 3 2 
SMART-Electronic 
CO 
0 SMA Regelsysteme Gmbi- 
Solar Diamant GmbH 
Solar Konzept 
Ufe GmbH 
PV-V 2000 
PV-V 3000 
PV-V 6000 
Solarfire II 
PV-WR 1800 
PV-WR 5000 
PV-V 2100 
EGlR 010 St 
SKN 201 
SKN 203 
SKN 204 
SKN 304 
SKN 305 
SKN 2020 
NEG 1600 
Funktionsprinzip 
pulsweitenmodulierter Wandler mit Netztrennung (1-phasig) + MPP-Tracker 
I 
digitale Spannungssynthese ohne Netztrennung (1-phasig); ohne MPP-Tracker 
pulsweitenmodulierter Wandler mit Netztrennung (1-phasig) +MPP-Tracker 
Thyristorsteuerung mit Netztrennung (3-phasig) + MPP-Tracker 
(3-phasig) 
(1 -phasig 
(3-phasig) 
(3-phasig) 
Wandlerprinzip mit Tiefsetzsteller ohne Netztrennung (1-phasig) 
pulsweitenmodulierter Wandler mit Netztrennung (1-phasig) + MPP-Tracker 
Thyristorsteuerung ohne Netztrennung (1-phasig) 
Thyristorsteuerung ohne Netztrennung (I-phasig) ohne MPP-Tracker 
L 
(2-phasig) 
. (2-phasig) 
Thyristorsteuerung ahne Netztrennung (I-phasig) mit Energiemanager 
pdsweitenmodulierter Wandler mit Netztrennung (1-phasig) + MPP-~racker 
Bild 81: Panoramaaufnahme des Sichtfeldes eines PV-Generators (Dresden VII) 
Bild B2: Panoramaaufnahme des Sichtfeldes eines PV-Generators ( Beiersdorf) 
Bild B3: Panoramaaufnahme des Sichtfeldes eines PV-Generators (Dresden 1x1 
Bild B4: Panoramaaufnahme des Sichtfeldes eines PV-Generators ( Lückendorf) 
